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：岸壁(1～4Lﾊﾞｰｽ)･公園(嵩上げ) H24･H25

：岸壁(5R～6Lﾊﾞｰｽ) H25･H26

：荷捌き地(嵩上げ) H25

：荷捌き地(嵩上げ) H26

：胸壁 H25･H26 ･ 臨港道路 H26･H27

：護岸･臨港道路 H25･H26

：護岸 H24･H25

：野積み場(嵩上げ) H26･H27

：陸閘 H26･H27

凡例

１バース ２バース ３バース ４Ｒバース ４Ｌバース ５Ｒバース ６Ｒバース ６Ｌバース５Ｌバース

－４．５ｍ岸壁　Ｌ＝１８７ｍ －７．５ｍ岸壁　Ｌ＝３９０ｍ

80
°



４Ｒバース標準断面図

臨港道路　H26年度～H27年度

-7.5m1号岸壁～臨港道路

荷捌き地　H25年度～H26年度岸壁　H24年度～H26年度 胸壁　H25年度～H26年度

岸壁法線

DL=0.00 L.W.L

H.W.L +1.80

+0.04

エプロン幅 20.00

2.000% 2.000%

1457 710 15310
19017荷捌き地

As(T.P.+1.10)

(T.P.-0.66)

37000(参考値)

-29.18

Co

1
.
0
m
程
度

-7.5

陸閘　H26年度～H27年度

(T.P.+2.30) 現況胸壁天端高　+3.14

(T.P.+7.20)
計画天端高D.L.+8.00
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参考図

L=24.70m
既設鋼矢板 Z-25型

+3.00

L=33.00m(SKY490)
鋼管矢板 800φx12t

既設タイロッドφ55(HT490)
CtoC 1.60m

既設鋼矢板

+0.70

L=9.50m(SY295)
鋼矢板 Ⅲw 型

-7.80

防砂シート

タイロッド φ60(高張力鋼690)
CtoC 1.750m腹起し 2[-250x90x9.0x13.0 腹起し 2[-250x90x11.0x14.5

+1.10

L=19.10m
鋼管矢板継手(L-T75)

(SS400) (SS400)

+1.70
AS

-31.30

裏
込
栗

1:1.5

-18.30

石

-9.0

1:
1.
5

盛土

舗装コンクリート(t=20cm)

粒調砕石(t=30cm)

2 ％

現況岸壁天端高　+1.71

25.00

28.00

T.P.+1.80以上



護岸～臨港道路

L=36.50m @ 3.20m
既設鋼管杭 φ800 t=9mm(SKK400)

H.W.L.　＋1.80

L.W.L.　＋0.041

DL-35.79 DL-35.79

Co
Co

L=36.50m @ 3.20m
新設　鋼管杭 φ800 t=9mm(SKK400)

AS

DL-5.79既設 鋼矢板(Ⅱ型)　L=6.50m

臨港道路　H25年度～H26年度護岸
H24年度～H26年度

護岸標準断面図（大川付近） 資料－３

計画天端高　DL+8.00(TP+7.20)

現況護岸天端高　＋2.95

参考図

4.00

1
.
0
m
程

度

3.60

7.11

8.260.50

T.P.1.80以上



道
路
１

２２ ２３ ２５ ２６ ２８ １ ２ ３ ５ ６ ７ ８ ９
道
路
３

１１ １２ １４ １５ １７ １８ １９ ２０ ２１

仮
設
道
路

凡例： 利用可能 利用不可

ﾌﾞﾛｯｸ
№

荷 捌 地
区画番号

道
路
１

２２ ２３ ２５ ２６ ２８ １ ２ ３ ５ ６ ７ ８ ９ 道路３ １１ １２ １４ １５ １７ １８ １９ ２０ ２１

岸 壁
荷 捌 地
岸 壁
荷 捌 地
岸 壁
荷 捌 地
岸 壁
荷 捌 地
岸 壁
荷 捌 地
岸 壁
荷 捌 地

※１ 工事の進捗状況により，岸壁・荷捌地の利用可能期間が変更になる場合があります。
※２ ブロック２を施工中は道路２が利用できないので，ブロック１への出入りは道路１を利用することになります。
※３ ブロック３を施工中は道路３が利用できないので，ブロック４への出入り用の仮設道路を設置します。

バース配置平面図

岸壁及び荷捌地の利用制限予定表

Ｈ２６．３～Ｈ２６．８

Ｈ２６．９～Ｈ２７．３

Ｂ－１

Ｂ－２

Ｂ－３

Ｂ－４

期　　　間

Ｈ２４．９～Ｈ２４．１１

Ｈ２４．１２～Ｈ２５．１

Ｈ２５．２～Ｈ２５．９

Ｈ２５．９～Ｈ２６．２

２７

２４ ２７

№４Ｒﾊﾞｰｽ №４Ｌﾊﾞｰｽ №５Ｒﾊﾞｰｽ

道
路
２

４ １０ １３道路２

２４

№１ﾊﾞｰｽ №２ﾊﾞｰｽ №３ﾊﾞｰｽ

１０ １３ １６

№５Ｌﾊﾞｰｽ №６Ｒﾊﾞｰｽ №６Ｌﾊﾞｰｽ

４

１６

Ｌ＝６７ｍ Ｌ＝６０ｍ Ｌ＝６０ｍ Ｌ＝１３０ｍ Ｌ＝１３０ｍ Ｌ＝１３０ｍ

（汐見公園跡地） （上屋跡地）（駐車場跡地）

Ｌ＝－４．５ｍ岸壁 Ｌ＝－７．５ｍ岸壁

ブロック１

Ｈ２４．９～Ｈ２５．９

ブロック２

Ｈ２５．９～Ｈ２６．２

ブロック３

Ｈ２６．３～Ｈ２６．８

ブロック４

Ｈ２６．９～Ｈ２７．３

工事進行方向

商港岸壁の災害復旧工事Ｈ２４年度～平成２６年度（Ｈ２７．３）

KSL16007
長方形

KSL16007
テキストボックス
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　１．工事概要  ２．工事内容
　  　  本工事は、震災で被災した気仙沼港-7.5m岸壁を復旧するものです。

　    　工 事 名　 ：　-7.5m岸壁外災害復旧工事
  　　  工事場所　：　宮城県気仙沼市朝日町地内
　    　工      期　：　平成２４年　７月　７日　～　平成２６年　３月３１日　　　　
　　    発 注 者 　：　宮城県知事
　  　  請 負 者 　：　東亜建設工業株式会社　東北支店

　３．現場概要図

 

　４．安全対策等

　　①作業船回航の際は、漁船、フェリー等他船舶を優先し安全航行に努めます。防舷材撤去・据付、桟橋撤去、鋼管杭撤去、鋼管矢板打設、上部工施工時は監視船を配備し安全作業に努めます。
　　②海上作業期間（杭打設以外）は、アンカー位置にブイを設置し、他船舶に注意喚起します。
　　③鋼管杭撤去、鋼管矢板打設及び上部工作業時は、海水の汚濁防止対策として、施工箇所に汚濁防止膜（長さ２００ｍ、カーテン長　１０ｍ）を設置します。
　　④油による海洋汚染が無いよう十分注意し作業を行います。万が一の油流出等の緊急事態を想定して杭打設作業時は、油処理剤及び吸着マット等を現場に常備します。
　　⑤潜水作業時は、作業箇所付近に国際A旗を掲げ、潜水作業中であることを周囲に明示します。
　　⑥工事区域外周部（陸上）にネットフェンスを設置し、作業終了時及び休工時には、施錠を行います。
　　⑦工事の運搬車両については、交通法規を遵守するとともに、歩行者及び通行車両等第三者に損害を与えることのないよう十分注意します。

　５.その他
　　①工事の進捗により、岸壁利用可能範囲を気仙沼土木事務所（行政班）に隔週毎に報告します。
　　②工事期間中の連絡先は以下になります。（お気づきの点ございましたらご連絡ください）
　　　　東亜建設工業(株)　気仙沼港作業所　TEL　0226-25-9130　　 　現場責任者　：　稲木(TEL : 090-7076-4338)
   　　　 　　　現場担当者　：　石井（TEL : 090-7910-3761）
　　　　気仙沼土木事務所　河川砂防第３班　TEL　0226-24-3270

　施工延長 Ｌ＝ 366.0m 鋼管矢板 Ｎ＝ 　312本

控鋼矢板 Ｎ＝ 　573枚

上部コンクリート Ｖ＝ 1,276ｍ3

コンクリート舗装 Ａ＝ 5,535ｍ2

(@1.60m)

腹起し 2[-150×75×9.0×12.5

H鋼杭 H-350×350×12.0×19.0

20.00

L=12.50mL=23.20m

鋼矢板 Z-25型

タイロッドφ55（HT490）

-22.85

+0.35

-12.15

-0.15

+1.70

2.0％

+1.20

1.70

裏
込
栗
石

車止め(150×150)

防舷材(200H)

盛 土

+2.80

+0.80

+1.70

-1.00

+0.50

係船柱(100kN)

1:1.5

電気防食用陽極

-26.50

腹起し 2[-150×75×6.5×10.0

被災後水深 -9.32

(@0.976m)

腹起し 2[-200×90×8.0×13.5

腹起し 2[-150×75×9.0×12.5

鋼矢板 Ⅲw型

L=9.50m

-7.80

23.50

タイロッドφ50（HT690）

-14.40

(SKY490) L=28.2m

継手　LT75
L=15.1m

鋼管矢板 φ900-t13

防砂布

L.W.L.  +0.04

H.W.L.  +1.80
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－7.5m岸壁 1号断面図
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　６．工事工程表

　　　※現場状況等により、計画工程が変更及び前後する場合があります。現場状況等（潮位）により、早朝・夜間作業がある場合があります。（通常8：00～17：00）

７．施工概要図

作業区域Ｂ:－7.5ｍ岸壁施工のうち 鋼管矢板打設・上部工施工（H25.9～H26.2）作業区域A:－4.5ｍ岸壁施工のうち 桟橋撤去（H24.9下旬～H24.11下旬）及び鋼管矢板打設・上部工施工（H25.2～H25.8）
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C13IP1
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C14EP NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 NO.6 C15EPC15EP NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 NO.6 C16EP -7.5mIP1C16EP NO.1 NO.2

NO.3
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準備工 1 式

【-4.5m岸壁】 1 式

鋼管矢板工 1 式

控工 1 式

上部コンクリ－ト工 1 式

小口止コンクり－ト工 1 式

係船柱工 1 式

防舷材工 1 式

車止・縁金物工 1 式

防食工 1 式

給水施設工 1 式

裏込工 1 式

掘削工 1 式

盛土工 1 式

コンクリ－ト舗装 1 式

取壊し工（桟橋、舗装） 1 式

撤去工(付属工、杭) 1 式

運搬処理工 1 式

仮設ﾔｰﾄﾞ盛土 1 式

構造物取壊し工 1 式

運搬処理工 1 式

【-7.5m岸壁】 1 式

鋼管矢板工 1 式

控工 1 式

上部コンクリ－ト工 1 式

小口止コンクり－ト工 1 式

係船柱工 1 式

防舷材工 1 式

車止・縁金物工 1 式

防食工 1 式

給水施設工 1 式

裏込工 1 式

掘削工 1 式

盛土工 1 式

コンクリ－ト舗装 1 式

取壊し工（舗装） 1 式

撤去工(付属工) 1 式

運搬処理工 1 式

共通仮設工

跡片付工

工　　　種 数　量 単位
８　月 ９　月 ３　月

平　成　２　４　年

１０月７　月 ５　月４　月 ２　月２　月 １０月

平　　成　　２　　５　　年

７　月
備　考

１１月 ９　月 ３　月８　月１２月 １　月 ６　月

平成２６年

１１月 １２月 １　月

31

KSL16007
テキストボックス
資料－５（２）

KSL16007
長方形




