
宮城県農業農村整備事業等標準設計・図集編

令和４年１０月

宮城県農政部





「宮城県農業農村整備事業等標準設計・図集編」の適用条件

｛１｝一般事項
①宮城県農業農村整備事業等標準設計図集編は，宮城県が発注する農業農村整備事業等の工事に適用するものとする｡
②本図集編の標準設計図が現地に適合しない場合の処理については，設計図書の規定によるものとする｡

｛２｝コンクリート工
①本図集編に示している無筋コンクリート及び鉄筋コンクリートの基準強度については，設計図書の規定によるものとする｡

｛３｝基礎処理工及び均しコンクリート
①本図集編では，現場の施工性等を考慮して，構造物の二次製品と現場打ちの区分及び規模の大小の区分により基礎砕石工（Ｃ４０，
ＲＣ４０）及び均しコンクリートの使い分けをしているので，それぞれの標準設計図により施工するものとする。

②本図集編の基礎処理工及び均しコンクリートによりがたい場合は，監督員に報告し処理方法の指示を受けるものとする。

｛４｝二次製品構造物の接合及び加工（切断等）の処理
①本図集編では，二次製品構造物の接合部からの漏水や吸出しを防止するために，用排水の区分及び規模の大小の区分により下図の
とおり接合処理を施工するものとする。

接合処理

（フリューム等） （フリューム等）

（接合桝等）
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(１)用水系構造物の場合
50以上 接合 25以上 接合

桝等 桝等 BQ7240
BF水口工

50以上 25以上 BQ7570
落水工

ﾌﾘｭｰﾑ等 モルタル（1:2)又は ﾌﾘｭｰﾑ等 モルタル(1:2)又は
補修用ﾌﾟﾚﾐｸｽﾓﾙﾀﾙ+ｼｰﾙ材 補修用ﾌﾟﾚﾐｸｽﾓﾙﾀﾙ+ｼｰﾙ材

(２)排水系構造物の場合
50以上 接合 25以上 接合 BQ9400

桝等 桝等 泥吐工
BQ7620

50以上 25以上 水閘工
BQ7640

ﾌﾘｭｰﾑ等 ↑ ﾌﾘｭｰﾑ等 ↑ 湧水処理工
ﾓﾙﾀﾙ(1:2)又は ﾓﾙﾀﾙ(1:2)又は
補修用ﾌﾟﾚﾐｸｽﾓﾙﾀﾙ 補修用ﾌﾟﾚﾐｸｽﾓﾙﾀﾙ

②接合材の種別，接合処理の施工管理及び接合部の隙間が大きくなった場合の処理方法については，設計図書の規定によるものとす
る｡

③標準規格から加工（切断等）を行う場合は鉄筋の腐食対策及び補強対策等について検討し，必要な場合は設計図書に明示すること。

｛５｝接続桝開口部について
①接続桝の開口部については，接続する開口幅に応じて下記の壁幅（Ｗ）を確保することを標準とする。

Ｂ

H
1
0
0

hh H
1
0
0

・開口幅1000mm未満　W=100mm以上
・開口幅1000mm以上　W=200mm以上

・群衆荷重を想定したグレーチング蓋を使用する場合
は向かい合った2面に高さ200mm以上の梁を残すこと

開口幅

W W

2
0
0

排水フリューム排水フリューム

接続桝
接続桝

残梁高さ200以上
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｛５｝グレーチング蓋について
①二次製品桝に設置するグレーチング蓋については規模の大小の区分により，Ｉ－３２またはＩ－３８を使用し，下図のとおり施工
するものとする。（１０００型以上の桝はＩ－３８を使用し，２枚物とする。）

受枠（等辺山形鋼）

↑
I-32又はI-38 二次製品桝

アンカー筋（メーカ仕様，８本以上）

②グレーチング蓋を設置する場合は受枠付の接続桝を標準とする。

平　　面　　図

Ａ b
1

1
0
0
0
以

上

開
口

幅

2
0
0
以

上
2
0
0
以

上

排水フリューム

グレーチング

排水フリューム

接続桝

排水フリューム

排水フリューム

接続桝

残梁高さ200以上
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工　種　区　分 標　準　設　計　名　称 ページ 備　　　　考 工　種　区　分 標　準　設　計　名　称 ページ 備　　　　考

ほ 場 整 備 工 畦畔工 図－１ （BQ7010） 排 水 路 工 【被災地】排水フリューム水路工 図－４０ （BQ9430）

旧水路埋立工 図－２ （参考図） 連結平板ブロック水路工 図－４１ （参考図）

均平工 図－３ （参考図） ブロックマット工 図－４２ （参考図）

道 路 工 【被災地】支線道路工 図－４ （BQ9020） ブロックマット工（階段型） 図－４３ （参考図）

道 路 付 帯 工 【被災地】進入路（盛土工） 図－５ （BQ9070） 大型連節ブロック工 図－４４ （参考図）

進入路工（ＢＦ型） 図－６ （参考図） 大型張ブロック工 図－４５ （参考図）

進入路工（ＵＦ型） 図－７ （参考図） 大型化積ブロック工 図－４６ （参考図）

進入路工（ＨＰ型） 図－８ （参考図） Ｕ型側溝工 図－４７ （参考図）

敷砂利工 図－９ （参考図） 落蓋式Ｕ型側溝工 図－４８ （参考図）

取付舗装工 図－１０ （参考図） 可変勾配水路工 図－４９ （参考図）

簡易組立乗入工 図－１１ （参考図） 排水土水路工 図－５０ （BQ7490）

用 水 路 工 ＢＦ水路工 図－１２ （BQ7140） 排 水 路 付 帯 工 【被災地】ＨＰ暗渠工 図－５１ （BQ7500）

ＵＦ水路工 図－１３ （参考図） ＨＰ暗渠工（半巻タイプ） 図－５２ （参考図）

大型水路工 図－１４ （参考図） 【被災地】排水ボックス暗渠工 図－５３ （BQ9520）

用水土水路工 図－１５ （参考図） 排水落差工 図－５４ （参考図）

用 水 路 付 帯 工 【被災地】ＢＦボックス暗渠工 図－１６ （BQ9190） 【被災地】排水接続工（接続桝） 図－５５ （BQ7540）

ＵＦボックス暗渠工 図－１7 （参考図） 排水末端工 図－５６ （参考図）

ＨＰボックス暗渠工 図－18 （参考図） 落水工 図－５７ （BQ7570）

用水ボックス暗渠工 図－19 （参考図） 暗 渠 排 水 工 吸水渠工 図－５８ （BQ7600）

【被災地】用水接続工 図－20 （BQ9230） 集水渠工 図－５９ （BQ7610）

ＢＦ水口工 図－21 （BQ7240） 水閘工 図－６０ （BQ7620）

用水末端工 図－２２ （参考図） もみがら補助暗渠工 図－６１ （BQ7630）

余水吐工 図－２３ （参考図） 湧水処理工 図－６２ （BQ7640）

用水落差工（明渠型） 図－２４ （参考図） 安 全 施 設 工 ガードレール工（土中用） 図－６３ （参考図）

用水落差工（暗渠型） 図－２５ （参考図） ガードパイプ工（土中用） 図－６４ （参考図）

用水曲部工（接続桝） 図－２６ （参考図） ネットフェンス工 図－６５ （参考図）

用水曲部工（コーナー桝） 図－２７ （参考図） ネットフェンス門扉工 図－６６ （参考図）

ＢＦ水路布設替工 図－２８ （参考図） デリネーター工 図－６７ （参考図）

ＵＦ水路布設替工 図－２９ （参考図） 雑 工 警戒標識等設置工 図－６８ （参考図）

パ イ プ ラ イ ン 工 【被災地】塩ビパイプライン工 図－３０ （BQ9330） カーブミラー工 図－６９ （参考図）

パイプライン付帯工 【被災地】第１種取水工 図－３１ （BQ9340） 道路照明燈工 図－７０ （参考図）

第２種取水工 図－３２ （BQ7350） 誘導標工 図－７１ （参考図）

【被災地】第３種取水工 図－３３ （BQ9360） 安全ウキ工 図－７２ （参考図）

【被災地】空気弁工 図－３４ （BQ9370） 事業看板工 図－７３ （参考図）

【被災地】制水弁工(HPﾀｲﾌﾟ) 図－３５ （BQ9380） 水難防止看板工 図－７４ （参考図）

制水弁工（BOXﾀｲﾌﾟ） 図－３６ （BQ7390） 用地境界杭工 図－７５ （参考図）

【被災地】泥吐工 図－３７ （BQ9400）

塩ビ管横断工（埋設タイプ） 図－３８ （参考図）

塩ビ管横断工（添架タイプ） 図－３９ （参考図）

目 次
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【注意事項】

・この設計図は、畦畔工に適用する。

・用土は付近集土とし、稲株を除いた心土で施工するもの

・盛土転圧は、湿地ブル等で転圧を行うことを標準とする。

　とする。

標準設計名称 畦　畔　工

・畦畔幅は設計図書に従い施工するものとする。
1:
0.
5

Ｈ

第１種畦畔工

畦 畔 工 寸 法 表

（ｍ）

Ｈ

1:
0.
5

1:
0.
5

備  考

0～0.30

0.31～1.00

1.01～2.49

種  別

第 １ 種

第 ２ 種

第 ３ 種

第２種畦畔工

第３種畦畔工

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

Ｂ（ｍｍ）

300,400,500

300,400,500

300,400,500

1:0.5

1:1.2

1:1.0

Ｈ

※Ｈの範囲は参考値である

1:0.5

Ｂ

ＢＢ

現況地盤 現況地盤

現況地盤

Ｈ

図－1



・この設計図は、旧水路埋立工に適用する。

・Ｈ，Ｂ の値は10ｃｍ単位とする。

【注意事項】

・施工にあたっては、旧水路の水切を十分に行うこと。

・転圧は、30cm巻出し以下毎に湿地ブル等で転圧を行う

ことを標準とする。

・旧水路深さが田面より50cm以上の場合に適用する。

標準設計名称 旧水路埋立工

・計画田面下20cmまで埋戻しを行うこと。

Ｂ（平均幅）

Ｈ
2
0
ｃ

ｍ

埋 立 工 断 面 図

搬入土又は良質な転用土

付 近 耕 作 土 集 土

表 土

計 画 田 面

ｈ

ｂ（平均幅）

図－2



【注意事項】

標準設計名称 均　平　工

・均平仕上げは原則として水平に行うこと。

・この設計図は、整地工から均平工を分割発注する場合に

適用する。

・均平工の設計面積は整地工の出来高面積（農地）とし，

範囲は乗入，畦畔を除いた面積で実績変更すること。

施　工　範　囲 施　工　範　囲 施　工　範　囲

畦畔畦畔畦畔 溝畔

設　計　面　積（整地工出来高面積（農地））

図－3



隅  切  詳  細  図

隅切りの一辺の長さ

ｂ

ａ

交差する農道の

車道(有効)幅員

ｂ

ａ

隅切りの一辺の長さ 単位：ｍ

3.0

3.0

4.0

5.0

4.0 5.0

2.0

1.5

1.0 0.5 0

0.51.0

1.5 1.0

支  線  道  路  工

ＣＬ

1:ｎ
2

1:
ｎ

1

ＣＬ

1:ｎ
2

表土剥取あり

表土剥取なし

種　別

１　種

２　種

３　種

４　種

５　種

６　種

ｎ1

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.5

ｎ2

1.0

1.2

1.5

1.2

1.5

1.5

Ｃ－４０，ＲＣ－４０

Ｃ－４０，ＲＣ－４０

1:
ｎ

1

表土剥取

【注意事項】

・この設計図は、舗装計画のない支線道路工に適用する。

・隅切は車道(有効)幅員の組み合わせにより下表により

設置することを標準とする。

標準設計名称 支線道路工

・芝工及び敷砂利は、設計図書によるものとする。

・盛土転圧は、30cm巻出し以下毎にブルドーザで転圧を

行うことを標準とする。

・路肩平均盛土高は仕上田面からの高さとする。

・転用土とは既設道路その場転用、運搬転用及び、その他

・運搬転用する既設道路の撤去、範囲及び転用位置は

・衣土は付近田面の心土を使用する。

残土の転用をいう。

・表土の剥取およびその処理については設計図書による。

別途設計図面による。

300 300

500500

Ｂ

300 300

500500

Ｂ

Ｈ
Ｈ

（衣土）

（衣土）

図－4



1:4

6,000

4,000

1
:
4

1
:
4

1
:
4

平　　面　　図

断　　面　　図

平　　面　　図

・進入路工の施工位置は計画平面図による。

【注意事項】

・この設計図は、進入路工（盛土型）に適用する。

第１種進入路工

第２種進入路工

標準設計名称 進入路工（盛土型）

500 500

5
0
0

5
0
0

500

5
0
0

500

5
0
0

Ｈ

図－5



ベンチフリューム用蓋Ｔ-6

Ｂ=6,000

ベンチフリューム用蓋 Ｔ－6 ｎ＝14枚

ベンチフリューム用蓋 Ｔ－6 ｎ＝10枚

1:4
1
:
4

1
:
4

Ｂ=4,000

平　　面　　図

平　　面　　図

断　　面　　図

第１種進入路工

第２種進入路工

ＢＦ ＢＦ

ＢＦＢＦ

・進入路工の施工位置は計画平面図による。

【注意事項】

・この設計図は，進入路工(ＢＦ型)に適用する。

・ベンチフリューム蓋はＬ=0.50ｍ／枚,Ｔ-6tを標準とする。

標準設計名称 進入路工（ＢＦ型）

500 500

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

500 500

図－6



Ｕ字フリューム用蓋Ｔ-6

Ｂ=6,000

Ｕ字フリューム用蓋 Ｔ－6 ｎ＝14枚

Ｕ字フリューム用蓋 Ｔ－6 ｎ＝10枚

1:4
1
:
4

1
:
4

Ｂ=4,000

断　　面　　図

第２種進入路工

第１種進入路工

平　　面　　図

平　　面　　図

UF UF

UF UF

・進入路工の施工位置は計画平面図による。

・この設計図は，進入路工(ＵＦ型)に適用する。

・Ｕ字フリューム蓋はＬ=0.50ｍ／枚，Ｔ-6ｔを標準とする。

【注意事項】

標準設計名称 進入路工（ＵＦ型）

500 500

500 500

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

図－7



【注意事項】

・この設計図は、進入路工（ＨＰ型）に適用する。

・進入路工の施工位置は計画平面図による。

標準設計名称 進入路工（ＨＰ型）

A

ﾋｭｰﾑ管長

Ｌ （ｍ）

進入路幅 接合桝

種　別  表

7.006.00

HP接合桝HP接合桝

ＨＰ接合桝ＨＰ接合桝

ﾋｭｰﾑ管

本 数

3.5 本

1
:
4

A

B

B

平　　面　　図

A　～　A

備  考

第１種

第２種

第３種

第４種

HPφ300～350小型

7.296.00 3   本 HPφ400～600大型

5.004.00 2.5 本 HPφ300～350小型

4.864.00 2   本 HPφ400～600大型

第１，２種

第３，４種

ＨＰ接合桝ＨＰ接合桝

AA

B

B

Ａ Ｂ

600700

700800

600700

700800

Ｂ１

ＢＦｏｒＵＦ

ＢＦｏｒＵＦ

ＢＦｏｒＵＦＢＦｏｒＵＦ

1:4

B　～　B

Ｂ型ヒューム管　Ｌ

Ｂ１

820

960

820

960

Ｂ２

1020

1160

1020

1160

Ｂ
2

Ｂ

Ｂ1

1
0
0

Ａ

Ｂ

Ａ

5
0
0

5
0
0

5004,000500

Ｂ型フューム管　Ｌ

5006,000500

Ｂ型ヒューム管　Ｌ

Ｂ
2

Ｂ1

Ｂ2 Ｂ2

Ｂ

基礎材 基礎材

図－8



【注意事項】

・この設計図は，敷砂利工に適用する。

・道路土工は完了している状態とする。

・施工は均一に敷均し、原則として転圧はしないものとする。

標準設計名称 敷　砂　利　工

敷  砂  利  工

クラッシャーラン

C-40,RC-40

Ｂ

Ｔ

図－9



【注意事項】

・この設計図は、本線舗装の保護のための取付舗装に

　適用する。

標準設計名称 取付舗装工

・道路法24条に係る取付舗装は別途設計図面による。

断　  面　  図

平 　 面  　図

2% 2%

舗　装　構　成

表層工(再生密粒度ｱｽｺﾝ13)　t=4cm

区　分

道路取付

宅地取付

乗入取付

Ｌ（ｍ）

５．０

３．０

１．０

取付舗装の標準長さ

（参考）

路盤工(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)　t=10cm

Ｌ

4
1
0

Ｂ50 50

1000

1
0
0
0

Ｂ

図－10



【注意事項】

・この設計図は、排水路を横断する乗入工に適用する。

・床版荷重はＴ-6とする。

・ＲＣ版，地覆付ＲＣ版，及び受台は二次製品とする。

・直接基礎タイプを標準とするが、十分な地盤反力が期待

出来ない時は別途基礎の検討を行うものとする。

・橋版長 Ｌは、2.0ｍ～6.0ｍの範囲で0.5ｍ単位とする。

・全幅員 Ｂは、3.0ｍ～6.0ｍの範囲で0.75ｍ単位とする。

標準設計名称 簡易組立乗入工

橋 版 長  Ｌ 2020

エラスタイト
ＲＣスラブ

地覆付ＲＣスラブ

受 台

エラスタイト

側　  面 　 図

Ｂ1=Ｂ+0.20ｍ

Ｂ

Ｂ = 0.75ｍ× Ｎ

地覆付ＲＣスラブ

受 台

ＲＣスラブ

断　  面　  図

0
.
0
5

橋 版 長  Ｌ

全
 
幅

 
員

 
 
Ｂ

平 　 面 　図

基礎材

ｈ

Ｈ

405

ｂ ｃ

2
5
0

2
0
0

5
0

1
0
0

型  式

ＲＣ-受-15

ＲＣ-受-20

ＲＣ-受-25

寸   法

Ｈ

350

ｈ ｂ ｃ

400

450 200

150

100 205 200

205

205

200

200

受  台

規  格  表

ｔ＝20

適用橋版長（ｍ）

Ｔ－６

2.0～2.5

3.0～4.5

5.0～6.0

（
Ｂ

 
=
 
0
.
7
5
 
×

 
Ｎ

）

端部ずれ止部

均しコンクリート

5
0

端部ずれ止部

605

1:1.0

B1+0.20

図－11



【注意事項】

・この設計図は、用水路工に適用する。

・BF300～1000mmに適用する。

標準設計名称 ＢＦ水路工

水
路
天

端
高

1:0.5

断　　面　　図 側　　面　　図

平　　面　　図

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ

（ｽﾘｰｼｰﾗｰ型又はﾌｿｰﾀｲﾄ型）

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ

（ｽﾘｰｼｰﾗｰ型又はﾌｿｰﾀｲﾄ型）

呼び名 Ｂ１ Ｈ１

３００ ２００

３５０ ２３５

４００ ２６０

４５０ ２９５

３２０５００

３５５５５０

３８０６００

６５０

４４０７００

４９０８００

３００

３５０

４００

４５０

５００

５５０

６００

６５０

７００

８００

５５０９００ ９００

６００１０００ １０００

Ｈ
１

3
0
0
以

上
か

つ

４１５

Ｌ
 
(
 
2
m
又

は
4
m
 
)

Ｌ ( 2m又は4m )

Ｂ

Ｂ１

Ｂ'

Ｂ

ベンチフリューム

ベンチフリューム
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【注意事項】

・この設計図は、用水路工に適用する。

・UF300～560ｍｍに適用する。

標準設計名称 ＵＦ水路工

1:0.5

1:1.0

1:0.5

1:1.0

3
0
0
以
上

か
つ

水
路
天

端
高

3
0
0
以

上
か
つ

水
路

天
端

高

断　　面　　図

平　　面　　図 側　　面　　図

断　　面　　図

Ｕ字ﾌﾘｭｰﾑ用ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ

（ｽﾘｰｼｰﾗｰ型又はﾌｿｰﾀｲﾄ型）

Ｕ字ﾌﾘｭｰﾑ用ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ

（ｽﾘｰｼｰﾗｰ型又はﾌｿｰﾀｲﾄ型）

呼び名

３００

３５０

４００

４５０

５００

５６０

Ｂ１

３１０

３６０

４２５

４８０

５３０

６００

Ｈ１

２７５

３１５

３５０

３９０

４２５

４８０

Ｈ
１

Ｂ

Ｂ

4.00

Ｂ１ Ｂ１

Ｈ
１

Ｂ'
Ｂ

Ｕ字フリューム

基礎ブロック

基礎ブロック

受台付Ｕ字フリューム
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【注意事項】

・規格はＢ＝1000～2600㎜に適用する。

・この設計図は、用水路工に適用する。

標準設計名称 大型水路工

・土工断面は設計図書による。

2,000 2,000 555

1ｽﾊﾟﾝ  10,025（5×＠2,000+5×5）

断　　面　　図 側　　面　　図

Ｂ１

1
0
0

Ｈ

 
Ｈ

 Ｂ

均しコンクリート

基礎材

均しコンクリート

基礎材

施 工 継 目

15.0プライマー塗布

水路内側

シール材

2
5
.
0

1
5
.
0

1
0
.
0

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材

5.0

20.0
7.57.5

目　地　詳　細
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【注意事項】

・この設計図は、用水路工に適用する。

標準設計名称 用水土水路工

1:
1.

0

1:0.5

平　　面　　図

断　　面　　図

300 300 300 150

300 300 300 150

3
0
0

3
0
0

図－15



用水接続工

(別図)

Ｂ
Ｆ

Ｂ
Ｆ

ＢＦ ＢＦ

用水接続工

均しコンクリ－ト

鉄筋コンクリ－ト

均しコンクリ－ト

ＢＦ-Ｂｏｘ(T-20)

平　　面　　図

用水接続工

用水接続工

B　～　B

A　～　A
(別図)(別図)

(別図)

① Ｄ１３

② Ｄ１３

① Ｄ１３

② Ｄ１３

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ配筋図

断　　面　　図

（ Ｌ = Ｎ本 × ＠1,000 ）

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ100 100

5
0

鉄筋コンクリ－ト

Ｂ１ 355

1
5
0

1
0
0 1
5
0

1
5
0

L3 5050 L3

Ｌ1＝Ｌ－200

Ｌ2＝Ｎ＠250

500

ＢＦ-ボックスカルバート　Ｌ

ＢＦ-ボックスカルバート　Ｌ

道路幅員

Ｂ

B-100

 
Ｈ

・直接基礎タイプを標準とするが、十分な地盤反力が期待

出来ない時は、別途基礎の検討を行うものとする。

・この設計図は、道路横断暗渠（用水）に適用する。

・用水接続工は別図とする。

・ボックスの継目処理はメーカー規格によるシール材又は

ゴムシールにより漏水がおこらないように施工すること。

【注意事項】

ＢＦタイプ Ｂ

300 620

350 680

400 730

450 780

500 840

550 890

600 940

650 1000

700 1050

800 1160

Ｂ１

820

880

930

980

1040

1090

1140

1200

1250

1360

①鉄筋本数

4

4

5

5

5

5

6

6

6

7

900 1260 1460 7

1000 1370 1570 8

ピッチ200以内

50 50

7
5

7
5

標準設計名称 【被災地】BFﾎﾞｯｸｽ暗渠工

1
:0
.3

基礎材

基礎材

図－16



・この設計図は、道路横断暗渠（用水）に適用する。

・用水接続工は別図とする。

【注意事項】

・直接基礎タイプを標準とするが、十分な地盤反力が期待

出来ない時は、別途基礎の検討を行うものとする。

ＵＦタイプ Ｂ

300 660

350 720

400 795

450 880

500 950

560 1040

600 1090

Ｂ１

860

920

995

1080

1150

1240

1290

・ボックスの継目処理は、メーカー規格によるシール材又は

ゴムシールにより漏水がおこらないように施工すること。

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

①鉄筋本数

4

5

5

5

6

6

6

用水接続工

(別図)

Ｕ
Ｆ

Ｕ
Ｆ

ＵＦ

用水接続工

均しコンクリ－ト

鉄筋コンクリ－ト

均しコンクリ－ト

ＵＦ-Ｂｏｘ

用水接続工

用水接続工

鉄筋コンクリ－ト

平　　面　　図

B　～　B

A　～　A
(別図) (別図)

(別図)

① Ｄ１３

② Ｄ１３

① Ｄ１３

② Ｄ１３

側　　面　　図

断　　面　　図

（ Ｌ = Ｎ本 × ＠2,000 ）

ＵＦ

ピッチ200以内

100 100

5
0

Ｂ

Ｂ１

UFﾎﾞｯｸｽ暗渠工標準設計名称

ＵＦ-ボックスカルバート　Ｌ

ＵＦ-ボックスカルバート　Ｌ

道路幅員

1
5
0

1
0
0

Ｂ

B-100

1
5
0

1
5
0

Ｌ1＝Ｌ－200

50 L3 L3 50

5050

7
5

7
5

Ｈ
Ｌ2＝Ｎ＠250

基礎材

基礎材
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【注意事項】

・この設計図は、道路横断暗渠（用水）に適用する。

・用水接続工は別図とする。

・ボックスの継目処理はメーカー規格によるシール材又は

ゴムシールにより漏水がおこらないように施工すること。

・直接基礎タイプを標準とするが、十分な地盤反力が期待

出来ない時は、別途基礎の検討を行うものとする。

ＨＰタイプ Ｂ

300 620

350 680

400 740

450 800

500 870

600 990

700 1110

800 1230

900 1350

1000 1470

Ｂ１

820

880

940

1000

1070

1190

1310

1430

1550

1670

①鉄筋本数

4

4

5

5

5

6

7

7

8

8

ピッチ200以内

用水接続工

均しコンクリ－ト

鉄筋コンクリ－ト

用水接続工

均しコンクリ－ト

ＨＰ-Ｂｏｘ

用水接続工

用水接続工

鉄筋コンクリ－ト

Ａ

平　　面　　図

B　～　B

A　～　A
(別図) (別図)

(別図)

(別図)

① Ｄ１３

② Ｄ１３

① Ｄ１３

② Ｄ１３

側　　面　　図

断　　面　　図

（ Ｌ = Ｎ本 × ＠2,400 ）

Ａ

Ｂ

Ｂ

100 100Ｂ

Ｂ１

5
0

HPﾎﾞｯｸｽ暗渠工標準設計名称

5050

7
5

7
5

ＨＰ-ボックスカルバート　Ｌ

ＨＰ-ボックスカルバート　Ｌ

道路幅員

1
5
0

1
0
0

Ｂ

B-100

1
5
0

1
5
0

Ｌ1＝Ｌ－200

50 L3 L3 50

Ｈ

Ｌ2＝Ｎ＠250

基礎材

基礎材
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【注意事項】

・直接基礎タイプを標準とするが、十分な地盤反力が期待

出来ない時は、別途基礎の検討を行うものとする。

Ｂ

６００

７００

８００

９００

１０００

１本の長さ

１５００

１５００

２０００

２０００

２０００

Ｂ１

１０５０

１１５０

１２５０

１３５０

１４５０

Ｂ２

１２５０

１３５０

１４５０

１５５０

１６５０

・この設計図は、道路横断暗渠（用水）に適用する。

・用水接続工は別図とする。

・ボックスの継目処理はメーカー規格によるシール材又は
ゴムシールにより漏水がおこらないように施工する。

①鉄筋本数

６

６

７

７

８

※ ※

ピッチ200以内

用水接続工

均しコンクリ－ト

鉄筋コンクリ－ト

均しコンクリ－ト

Ｂｏｘ

用水接続工

用水接続工

鉄筋コンクリ－ト

B　～　B

A　～　A

① Ｄ１３

② Ｄ１３

① Ｄ１３

② Ｄ１３

側　　面　　図

断　　面　　図

(別図)

(別図) (別図)

用水接続工

(別図)

フリューム

フ
リ

ュ
ー

ム

フリューム

フ
リ

ュ
ー

ム

（ Ｌ = Ｎ本 × ＠1,500 又は ＠2,000 ）

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

5
0

Ｈ

100 100Ｂ１

Ｂ２

Ｂ

用水ﾎﾞｯｸｽ暗渠工標準設計名称

7
5

7
5

ボックスカルバート　Ｌ

ボックスカルバート　Ｌ

道路幅員

1
5
0

1
0
0

Ｂ１

50 B1-100 50

1
5
0

1
5
0

Ｌ1＝Ｌ－200

50 L3 L3 50Ｌ2＝Ｎ＠２５０

基礎材

基礎材
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標準設計名称 【被災地】用水接続工

Ａ

　７００

　８００

Ｂ

　６００

　７００

　８００

Ｈ

　６００

　８５０

１２００

１６００

　７００

１２００

１４００

１６００

　８００

１０００

１２００

１４００

１４００

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(亜鉛ﾒｯｷ)規格

接 続 桝 規 格

Ｉ32×Ｔ5×3　ｸﾛｰｽﾞ(1枚)

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

Ｂ１

　８５０ 　　〃

　６００

１１００

１２００

　　〃１６００

１２４０

１０００

１０００

１３００

　８００

１０００ 　　〃

　　〃

Ｉ38×Ｔ5×3　ｸﾛｰｽﾞ(2枚)

１０００

１２００

１４００

１６００

　９００ 　９００

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

１２００ １２００

　９００

１２００ 　　〃

１２００

１４００

１６００

１０００

１４４０

１５００ 　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

１５００

１８００

２０００

　　〃

１７００

１５００

　　〃１５００１３００ １３００

　　〃１３００

１５００ １５００ ２１００

１０００

・この設計図は、接続桝設置（用水）に適用する。

【注意事項】

・接続桝開口部の取扱いに留意すること。

・車道用グレーチングの場合は別途設計図面による。

・接続桝は□600×H600から□2500×H2000まで製造

されているので適用について検討すること。また，

下表以外の規格を使用する場合は別途設計図面に

よる。

１４００

１８００

接続桝 Ａ×Ｂ×Ｈ

接続桝 Ａ×Ｂ×Ｈ

接続桝 Ａ×Ｂ×Ｈ

グレ－チング

平　　面　　図

側　　面　　図

断　　面　　図

均しコンクリート

Ｂ１

均しコンクリート

Ｂ１

グレーチング部詳細図

Ｉ32又はＩ38

(設計表示による)

100

300-150×n1-100

B2

1
0
0

5
0

100

300

ｈが2m未満の時n1=0.3
ｈが2m以上の時n1=0.5

1
:[
n1
]

1
0
0

 
h

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｈ

Ｈ

Ｂ

基礎材

基礎材

桝加工
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ＢＦ用掛口分水工桝分水栓φ125

３００型

３５０型

４００型

４５０型

５００型

５５０型

６００型

ＢＦタイプ

分水栓φ125

分水栓φ125

ＢＦ用掛口分水工桝

塩ビ管 VU-125

塩ビ管 VU-125

３８０

４４０

５００

５５０

６１０

６６０

７１０

２８０

３０５

３２０

３５５

３８５

４２５

４５０

Ｂ Ｈ 備　 　考

ＢＦ用掛口分水工桝規格

ＢＦ用掛口分水工桝

ＢＦＢＦ

・この設計図は、ＢＦ水路工の水口工に適用する。

L=500

L=500

平　　面　　図

側　　面　　図 断　　面　　図

【注意事項】

フリュームタイト

フリュームタイト

・分水栓の取付け位置は、ＢＦ底高と同じとする。

フリュームタイト

(ｽﾘｰｼｰﾗｰ型又はﾌｿｰﾀｲﾄ型)

(ｽﾘｰｼｰﾗｰ型又はﾌｿｰﾀｲﾄ型)

Ｂ

Ｈ

1:0.5

標準設計名称 ＢＦ水口工

1,000

1,000

Ｈ
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１種

２種

規格

７００

８００

５５０

８００

Ｂ Ｈ

Ｈ
Ｆ

ヒュ－ム管（１種Ｂ型）

６００

７００

Ｌ

ヒュ－ム管（１種Ｂ型）

ＨＰ接合桝

・この設計図は、小用水路等の用水末端工に適用する。

ＢＦorＵＦ

ＨＰ接合桝ＨＰ接合桝

ＢＦorＵＦ

ＨＰ接合桝規格

平　　面　　図

側　　面　　図 断　　面　　図

【注意事項】

・ＨＰサイズはφ300～φ600までとする。

Ｂ１ Ｂ２

１１６０

９２０

１０６０

１０２０

( φ300～φ600 )

( φ300～φ600 )

Ｂ２

100 100

ＨＰ接合桝

Ｈ
1
0
0

Ｂ

Ｂ

標準設計名称 用水末端工

Ｌ
Ｈ

1
0
0

Ｌ

Ｂ

基礎材
基礎材

図－22



ＡＡ

Ｂ

Ｂ

余水吐桝

余水吐桝

ヒュ－ム管（１種Ｂ型）

ＨＦ

ＨＦ
Ｂ

Ｆ
o
r
Ｕ

Ｆ
Ｂ

Ｆ
o
r
Ｕ

Ｆ

ヒュ－ム管（１種Ｂ型）

ＢＦorＵＦＢＦorＵＦ

余水吐桝

・この設計図は、余水吐工に適用する。

平　　面　　図

A　～　A

【注意事項】

B　～　B

Ａ型

Ｂ型

規格

１６６０

１４００

９００

８００

Ｂ Ｈ

１５８０

１０００

Ｌ

余 水 吐 桝 規 格
基礎寸法

Ｂ1 Ｂ2

2060 1980

1760 1360

Ｈ

Ｂ１

φ300

φ300　L=2.0m

標準設計名称 余　水　吐　工

Ｂ

1
0
0

Ｂ

Ｌ

Ｌ

Ｈ
1
0
0

2,000

Ｂ２
基礎材基礎材

用水調節器

図－23



　６００

　８５０

Ａ Ｈ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(亜鉛ﾒｯｷ)規格Ｂ

　９６０

　９６０

Ｂ1

Ｉ32×Ｔ5×3　ｸﾛｰｽﾞ(1枚)

〃

１２００ １０４０ 〃

１４００ １０４０ 〃

１６００ １０４０ 〃

　８５０ １０６０ 〃

１２００ １１４０ 〃

１４００ １１４０ 〃

１６００ １１４０ 〃

　８００ １２００ 〃

１０００ １２００ 〃

１２００ １２００ 〃

１４００ １２４０ 〃

　７００ １０６０ 〃

・この設計図は、落差工（用水）に適用する。

接続桝規格

【注意事項】

(設計表示による)

Ｂ１

100

接続桝

ＢＦorＵＦ

ＢＦorＵＦ

ＢＦorＵＦ

ＢＦorＵＦ

接続桝

平　　面　　図

側　　面　　図

グレーチング部詳細図

Ｉ32

グレーチング

接続桝

断　　面　　図

標準設計名称 用水落差工（明渠型）

・接続桝開口部の取扱いに留意すること。

６００ ６００

７００ ７００

８００ ８００

Ｂ１

h

hＨ

Ｂ

1
0
0

Ａ

Ｂ

Ｂ

1
0
0

Ｈ

基礎材

桝加工

基礎材
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　６００

　８５０

Ａ Ｈ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(亜鉛ﾒｯｷ)規格Ｂ

　９６０

　９６０

Ｂ1

Ｉ32×Ｔ5×3　ｸﾛｰｽﾞ(1枚)

〃

１２００ １０４０ 〃

１４００ １０４０ 〃

１６００ １０４０ 〃

　７００ １０６０ 〃

１２００ １１４０ 〃

１４００ １１４０ 〃

１６００ １１４０ 〃

　８００ １２００ 〃

１０００ １２００ 〃

１２００ １２００ 〃

１４００ １２４０ 〃

接続桝規格

【注意事項】

　８５０ １０６０ 〃

標準設計名称 用水落差工（暗渠型）

・ＨＰサイズはφ300～φ600まで適用する。

・接続桝開口部の取扱いに留意すること。

・この設計図は、落差工（用水）に適用する。

６００ ６００

７００ ７００

８００ ８００

接続桝

ＢＦorＵＦ

ＢＦorＵＦ

接続桝

ＢＦorＵＦ

基礎材

平　　面　　図

側　　面　　図

接続桝

基礎材

ＢＦorＵＦ

接続桝

ヒューム管

ヒューム管

１種Ｂ型

グレーチング

グレーチング部詳細図

Ｉ32

(設計表示による)

ｈ

Ｂ１

Ａ

Ｂ

1
0
0

Ｈ

Ａ

Ｂ

Ｂ

ＢＬ

1
0
0

Ｈ

Ｂ１

桝加工

図－25



基礎材

接続桝

接続桝

ＢＦorＵＦ

Ｂ
Ｆ

o
r
Ｕ

Ｆ
ＢＦorＵＦ

６００

８００

６００

８００

Ａ Ｈ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(亜鉛ﾒｯｷ)規格

接 続 桝 規 格

６００

８００

Ｂ

・この設計図は、用水曲部工に適用する。

平　　面　　図 断　　面　　図

【注意事項】

９６０

１２００

Ｂ1

Ｉ32×Ｔ5×3　ｸﾛｰｽﾞ(1枚)

〃

１０００ ８００１０００ １４００

１２００ ９００１２００ １６００ 〃

７００ ７００７００ １０６０ 〃

グレーチング部詳細図

Ｉ32又はＩ38

グレーチング

Ｉ38×Ｔ5×3　ｸﾛｰｽﾞ(2枚)

※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞは、1000型以上を2枚物とする。

(設計表示による)

Ｈ

100

Ｂ１

標準設計名称 用水曲部工(接続桝)

・接続桝開口部の取扱いに留意すること。

Ａ（Ｂ）

1
0
0

Ａ

Ｂ

桝加工

図－26



コ－ナ－桝

コ－ナ－桝

Ｂ
Ｆ

（
Ｕ

Ｆ
）

ＢＦ（ＵＦ） 基礎材

・この設計図は、用水曲部工に適用する。

平　　面　　図 断　　面　　図
【注意事項】

100

1200

5
0
0

標準設計名称 用水曲部工(ｺｰﾅｰ桝)

880

8
8
0

880

1
0
0
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フリュ－ムタイト（新品 = ｽﾘｰｼｰﾗｰ型又はﾌｿｰﾀｲﾄ型）

ベンチフリューム（転用）

工事前

工事後

ベンチフリューム（転用） ベンチフリューム（転用）

断　　面　　図

・この設計図は、不等沈下等によるＢＦ布設替工

平　　面　　図

断　　面　　図
【注意事項】

(250型～700型)に適用する。

H
1

標準設計名称 ＢＦ水路布設替工

Ｈ
 
H
0

図－28



Ｕ字フリューム（転用）

基礎ブロック（転用）

Ｕ字フリューム（転用）

フリュ－ムタイト（新品 = ｽﾘｰｼｰﾗ型又はﾌｿｰﾀｲﾄ型）

Ｕ字フリューム（転用）

基礎ブロック（転用）

工事前

工事後

断　　面　　図

・この設計図は、不等沈下等による用水路（特受ＵＦ

平　　面　　図

断　　面　　図
【注意事項】

300型～600型）の布設替工に適用する。

側　　面　　図

B4
B2

B1

B3

H
1

標準設計名称 ＵＦ水路布設替工

ＨＨ
 
H
0

図－29



呼 径 Ｂ Ｂ１ Ｔ Ｔ Ｔ

ＶＵφ　７５ ４４０ 　５００ １００ 　８９ １８９

ＶＵφ１００ ４４０ 　５００ １００ １１４ ２１４

ＶＵφ１２５ ４４０ 　５００ １００ １４０ ２４０

ＶＵφ１５０ ４４０ 　５００ １００ １６５ ２６５

ＶＵφ２００ ４４０ 　５００ １００ ２１６ ３１６

ＶＵφ２５０ ５１０ 　６００ １５０ ２６７ ４１７

ＶＵφ３００ ７１０ 　８００ １５０ ３１８ ４６８

ＶＵφ３５０ ７６０ 　８５０ １５０ ３７０ ５２０

ＶＵφ４００ ８１０ 　９００ １５０ ４２０ ５７０

ＶＵφ４５０ ８６０ 　９５０ １５０ ４７０ ６２０

ＶＵφ５００ ８８０ １０００ ２００ ５２０ ７２０

ＶＵφ６００ ９８０ １１００ ２００ ６３０ ８３０

１ ２ 呼 径 Ｂ Ｂ１ Ｔ Ｔ Ｔ

ＶＰφ　５０ ４４０ 　５００ １００ 　６０ １６０

ＶＰφ　７５ ４４０ 　５００ １００ 　８９ １８９

ＶＰφ１００ ４４０ 　５００ １００ １１４ ２１４

ＶＰφ１２５ ４４０ 　５００ １００ １４０ ２４０

ＶＰφ１５０ ４４０ 　５００ １００ １６５ ２６５

ＶＰφ２００ ４４０ 　５００ １００ ２１６ ３１６

ＶＰφ２５０ ５１０ 　６００ １５０ ２６７ ４１７

ＶＰφ３００ ７１０ 　８００ １５０ ３１８ ４６８

１ ２

Ｖ Ｕ 管 寸 法 表 Ｖ  Ｐ  管  寸  法  表

【注意事項】

・この設計図は、パイプライン工に適用する。

・塩ビ管はＲＲ，Ｌ＝5.00ｍ/本を標準とする。

・基礎材は注文の設計表示に従い施工するものとする。

・掘削は土質及び掘削深により適切な勾配で行うものとする。

・埋戻し用土は掘削土を転用する。

・現場発生材はφ300㎜以下の小口径管において、ML,CL以上

の材料を使用する。（統一土質分類による）

・平均管底深は仕上地盤面からの深さとする。

・埋設位置、埋設深は配管図（計画平面図）と縦断図による。

Ｔ
１

塩ビ管（ＶＵ）

（ＶＰ）

1:0.3

断 面 図

Ｂ １

標準設計名称 塩ビパイプライン工

Ｂ

Ｈ

Ｔ
２

Ｔ

基 礎 材２

基礎 材１ ( 3 6 0 ﾟ 巻立 )

図－30



φ７５㎜

田面

自動給水栓フロート部
Ⅱ型Ⅰ型 Ⅲ型

3
0
0

5
0

1
0
0

7 0 0

4 4 0

4
2
0

3 0 0

ヒ ュー ム管 φ３ ００ ㎜

自 動給 水栓 フロ ート 部

砕 石 　 S - 2 0吸 出 防 止 ﾏ ｯ ﾄ 1 m / m

φ７５ 本管×φ７５

φ７５

Ｌ

1
0
0
以

上

本線計上ＶＰφ７５㎜ＴＳ

（３００×３００×１０）

平　　面　　図

間詰め不要

基礎断面図

1:0.
3

1
:
0
.
3

4 2 0

4
0
0

5
0

2
7
0

4 4 0

1
0
0
8
9

Ｈ

2 0 0

給水 栓 桝（ Ⅲ型 ）

給水 栓

ＶＰ φ 7 5 ㎜
Ｔ Ｓ ９０ °エ ルボ Ｔ 字 管

エ ラス チッ クフ ィラ ー

基 礎 材１

基 礎材 ２

・この設計図は、パイプライン工の取水工に適用する。

・横断部、及び立上り部分の管種はＶＰ管とする。

・塩ビ管の継手はスリーブ継手とする。

【注意事項】

・現場発生材は、ML,CL以上の材料を使用する。

・Ｈは縦断図による。

標準設計名称 第１種取水工

図－31



φ７５㎜

田面

自動給水栓フロート部
Ⅱ型Ⅰ型 Ⅲ型

3
0
0

5
0

1
0
0

7 0 0

4 4 0

4
2
0

3 0 0

ヒュ ー ム管 φ３ ００ ㎜

自 動給 水栓 フロ ート 部

砕 石 　 S - 2 0吸 出防 止 ﾏ ｯ ﾄ 1 m / m

1
0
0
以

上

本管×φ７５（本線計上）

平　　面　　図

間詰め不要

（３００×３００×１０）

エ ラス チッ ク フィ ラー

4 2 0

2
7
0

4
0
0

5
0

Ｈ

Ｔ 字管 （末 端部 はエ ルボ 使 用）

給 水栓給 水栓 桝 （Ⅲ 型）

ＶＰ φ ７５ ㎜

・この設計図は、パイプライン工の取水工に適用する。

・立上り部分の管種はＶＰ管とする。

【注意事項】

・Ｈは縦断図による。

標準設計名称 第２種取水工

図－32



φ７５㎜

田面

自動給水栓フロート部
Ⅱ型Ⅰ型 Ⅲ型

3
0
0

5
0

1
0
0

7 0 0

4 4 0

4
2
0

3 0 0

ヒ ュー ム管 φ３ ００ ㎜

自 動給 水栓 フロ ート 部

砕 石 　 S - 2 0吸 出 防 止 ﾏ ｯ ﾄ 1 m / m

φ７５

φ７５

Ｌ

1
0
0
以

上

本線計上ＶＰφ７５㎜ＴＳ

（３００×３００×１０）

平　　面　　図

間詰め不要

基礎断面図

（３００×３００×１０）

間詰め不要

本管×φ７５

1:0.
3

1
:
0
.
3

4 2 0 4 2 0

2
7
0

4
0
0

5
0

4 4 0

1
0
0
8
9

2 0 0

Ｈ

給 水 栓 桝（ Ⅲ型 ）

給水 栓

ＶＰ φ 7 5 ㎜
Ｔ Ｓ９ ０ °エ ルボ

エ ラス チッ クフ ィラ ー

給水 栓桝 （ Ⅲ型 ）

エ ラス チッ クフ ィラ ー

Ｌ 型 クロ ス

基 礎 材１

基 礎材 ２

・この設計図は、パイプライン工の取水工に適用する。

・横断部、及び立上り部分の管種はＶＰ管とする。

・塩ビ管の継手はスリーブ継手とする。

【注意事項】

・現場発生材は、ML,CL以上の材料を使用する。

・Ｈは縦断図による。

標準設計名称 第３種取水工

図－33



７２０×３６０×１００

Ｔ＝３．２m/m

縞鋼板

７２０×３６０×１００

Ｔ＝３．２m/m

平　　面　　図 側　　面　　図

本線計上

φ７５又はφ２５

B型1種　φ450(φ600)

B型1種　φ450(φ600)
( 1 0 0 0 )

鋼 製 蓋 詳 細 図

平 面 図 側 面 図

ＬＣ

取手（丸鋼 φ１３m/m）

取手（丸鋼 φ１３m/m）

Ｔ＝３．２m/m

縞鋼板

Ｔ＝３．２m/m

縞鋼板

1 5 0

(φ75は補修弁付き)

φ 5 3 6 ( φ 7 1 0 ) 内 径

・空気弁(標準品)使用範囲圧力　0.015～0.75Ｍpa
・低圧空気弁使用範囲圧力　0.005～0.03Ｍpa

4 5 0

8 0 0

ＤＩＰ　φ７５

角
型

4
5
0

3
5
0

φ 6 0 0 - 角型
φ 4 5 0 - 丸型 3 5 0

角 型

φ 4 5 0 - 丸型
φ 6 0 0 - 角型

3 6 0

1
8
0

4 5 0

5
0

1
0
0

1
5
0

1
0
0

6
0

6
0

1 5 0

φ 5 3 6 ( φ 7 1 0 ) 内 径

丸
型

丸 型

基礎 ブロ ック

縞 鋼 板

ヒ ュ ー ム 管

両 フラ ンジ 短管

基 礎 ブ ロ ッ ク ( U F 用 C ﾀ ｲ ﾌ ﾟ )

基 礎 材

基 礎材

ﾋ ｭ ｰ ﾑ 管

基礎 ブロ ッ ク

基 礎ブ ロッ ク

急排 空気 弁（ F C D 製 ）

標準設計名称 【被災地】空気弁工

【注意事項】

・この設計図は、パイプライン工の空気弁工に適用

する。

・フランジは、水道用フランジとする。

・ＤＩＰの塗装は共通仕様書ダクタイル鋳鉄管塗装
異形管部による。

・鋼製蓋は塗装は錆止１回，合成樹脂調合ペイント
１種を標準とする。

・急排空気弁は補修弁付きとし，φ25は一体型，

φ75はフランジ接続型を標準とする。

図－34



ｔ＝３．２ m/m

７２０×３６０×１００

７２０×３６０×１００

ＥＬ

ＧＬ

基礎 ブ ロ ッ ク （ Ｕ Ｆ 用 Ｃ タ イ プ ）

ｔ＝３．２ m/m

B型1種　L=700以上

平　　面　　図 断　　面　　図

制 水 弁

鋼 製 蓋 詳 細 図

平 面 図 側 面 図

ＬＣ

取手（丸鋼 φ１３m/m）

別途計上別途計上

B型1種

3 0 0

ﾋ ｭ ｰ ﾑ 管 　φ 3 0 0

ﾋ ｭ ｰ ﾑ 管 　φ 3 0 0

Ｔ＝３．２m/m

縞鋼板

Ｔ＝３．２m/m

縞鋼板

（ 鋳 鉄製 ・ 樹脂 製 仕切 弁 ）

取手（丸鋼 φ１３m/m）

φ 3 7 0 内 径

φ 3 7 0 内 径

8 0 0

基礎ブロックφ300-丸型

φ300-丸型

3 6 0

1
0
0

1 5 0

1 5 0

1
8
0

6
0

6
0

3 5 0

3
5
0

縞 鋼 板

基 礎ブ ロッ ク

縞 鋼板

基 礎材

ド レッ サー ジョ イン ト

基礎 材

基 礎ブ ロッ ク

標準設計名称 【被災地】制水弁工(HPﾀｲﾌﾟ)

・この設計図はパイプラインの制水弁工に適用する。

【注意事項】

・制水弁は口径φ50mm～φ350mmは樹脂製を標準とし、

・仕切弁の開閉方向は、時計回りを閉とする。

・鋼製蓋塗装は錆止１回，合成樹脂調合ペイントを標準とする。

・フランジは、水道用フランジとする。

口径φ400mm～φ500mmは鋳鉄製を標準とする。
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７２０×３６０×１００

７２０×３６０×１００

ＥＬ

平　　面　　図 断　　面　　図

制 水弁

別途計上別途計上

（鋳 鉄 製 ・樹 脂 製仕 切 弁）

ＧＬ

5 0 0

5
0

1
0
0

6 0 0

3 0 0

3
0
0

制 水 弁鉄 蓋

3 6 0

1
8
0

5 0 0

2
5
0

基 礎 ブロ ック

基 礎 ブ ロ ッ ク （ Ｕ Ｆ 用 Ｃ タ イ プ ）

制水 弁ボ ッ クス 蓋

制 水弁 鉄蓋

制水 弁 ボ ッ ク ス 蓋

制 水 弁 ボ ッ ク ス

基 礎材

基 礎材

【注意事項】

標準設計名称 制水弁工(制水弁ボックス)

・この設計図はパイプラインの制水弁工に適用する。

・制水弁は口径φ50mm～φ350mmは樹脂製を標準とし、

口径φ400mm～φ500mmは鋳鉄製を標準とする。

・制水弁鉄蓋は錆止１回、合成樹脂調合ペイント１種

を標準とする。

・フランジは、水道用フランジとする。

・仕切弁の開閉方向は、時計回りを閉とする。

図－36



泥吐管

泥吐工　Ｌ

φ 75～φ150

平　　面　　図

側　　面　　図

１，３，５種 ２，４，６種

１，３，５種 ２，４，６種

縞鋼板

φ 75～φ150

基礎材

基礎ブロック

泥吐管

φ 75～φ150

基礎ブロック

φ 75～φ150

泥吐工　Ｌ

Ｌ Ｌ

45°ベンド

ﾋｭｰﾑ管　φ300 はつり、接合費が必要な場合は別途計上

制水弁（鋳鉄製・樹脂製仕切弁）制水弁（鋳鉄製・樹脂製仕切弁）

B型1種　L=700以上

※詳細寸法は制水弁工(HPﾀｲﾌﾟ)に同じとする。 ※詳細寸法は制水弁工(BOXﾀｲﾌﾟ)に同じとする。

基礎ブロック

基礎材

制水弁ボックス

制水弁ボックス蓋制水弁鉄蓋

ｔ＝３．２

Ｖ Ｐ Ｖ Ｐ

【注意事項】

・仕切弁の開閉方向は、時計回りを閉とする。

・この設計図はパイプライン工の泥吐工に適用する。

１種

２種

３種

４種

泥吐管径

φ１００

φ１００

φ１５０

φ１５０

５種 φ　７５

６種 φ　７５

・フランジは、水道用フランジとする。

標準設計名称 【被災地】泥吐工
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平　　面　　図

VU VU

空気弁部詳細図

急排 空気 弁（ ＦＣ ）

縞 鋼 板

Ｔ＝３．２m/m

L=700以上

側　　面　　図

1
0
0

φ７５又はφ２５

VU,VP VU,VP

基礎ﾌﾞﾛｯｸ又は無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ﾌﾞﾛｯｸ又は無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

本線管径 Ｄ2保護管 Ｂ1 Ｂ2

　φ600

　φ500

ＨＰφ1000

 960

1200

1150

1350

1250

1450

～φ350

　φ400 ＨＰφ600

ＨＰφ450

ＨＰφ800

 536

 710

 700

 900

 850

1000

丸型

角型

基礎

現場打

現場打

H
L

H
R

5
0
0

D 2

Ｌ

Ｂ 1

Ｂ 2

1
5
0 5
0

曲 管  -  4 5 ﾟ曲 管  -  4 5 ﾟ

空 気 弁工

本 線 計上

基 礎材

土 　砂

ﾋ ｭ ｰ ﾑ 管

【注意事項】

に適用する。

・この設計図は、パイプライン工の塩ビ管横断工（埋設タイプ）

・管頂から30cm以上盛土する。

標準設計名称 塩ビ管横断工(埋設タイプ)
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平　　面　　図

側　　面　　図

B=0.30m

VUVU

空気 弁 工

空気弁部詳細図

急 排空 気弁 （Ｆ Ｃ）

縞 鋼 板

Ｔ＝３．２m/m

    L=700以上

B=0.30m

ｴ ﾗ ｽ ﾀ ｲ ﾄ  t = 1 0 ㎜

φ７５又はφ２５

VU,VP VU,VP
本線管径 Ｄ2保護管 　備　　考

　φ600

　φ500

ＨＰφ1000

 960

1200

　φ400

～φ350 ＨＰφ450

ＨＰφ600

ＨＰφ800

 536

 710

H
L

H
R

L

4
0
0

1 5 0

D 2

ｴ ﾗ ｽ ﾀ ｲ ﾄ  t = 1 0 ㎜

本線 計上

土 　砂

ﾋ ｭ ｰ ﾑ 管

【注意事項】

・この設計図は、パイプライン工の塩ビ管横断工（添架タイプ）

に適用する。

・エラスタイトはボックスに固定すること。

・管頂から30cm以上盛土する。

標準設計名称 塩ビ管横断工(添架タイプ)
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1:
0.
5

1:0.5１
：
ｎ

１
：
ｎ

排水フリューム Ｈ×Ｂ

平　　面　　図

吸い出し防止マット

吸い出し防止マット

1:0.5１
：
ｎ

１
：
ｎ

排水フリューム Ｈ×Ｂ吸い出し防止マット

１　種

２　種

１
：
ｎ

１
：
ｎ

排水フリューム Ｈ×Ｂ吸い出し防止マット

３　種

断　　面　　図

3
0
0

3
0
0 (300以上) Ｂ (300以上)

Ｂ１ Ｂ１

Ｈ

Ｂ
3
0
0(300以上) Ｂ (300以上)

Ｂ１

Ｈ

(300以上) Ｂ (300以上)

Ｈ

300

5 Ｌ = 2000(4000) 5 5Ｌ = 2000(4000)

【注意事項】

・この設計図は、排水ﾌﾘｭｰﾑ水路工に適用する。

標準設計名称 ＨＦ水路工

・排水フリュームの注文の抵抗モーメントは設計図書による
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1:
Ｎ
11:Ｎ

1

吸出し防止マット

連結鉄筋　ＳＲ２３５ φ9 m/m

連結平板ブロック（Ｗ = 2000 kg以上／10㎡）

溶接部詳細参照

ＬＣ
Ｔ

縦断筋  ＳＲ２３５ φ９ ｍ／ｍ

連結平板ブロック（ Ｗ ＝ ２０００ kg／１０㎡ ）

連結鉄筋　ＳＲ２３５ φ９ ｍ／ｍ

r = 18 m/m
現場溶接接合（片面全長）

詳　　細　　図

溶　接　部

縦断筋　ＳＲ２３５ φ９ ｍ／ｍ

連結鉄筋　ＳＲ２３５ φ９ ｍ／ｍ

1:0.5

施工目地

展　　開　　図

断　　面　　図

（ｔ＝10 cm以上）

Ｌ

90以上

Ｈ

Ｂ Ｂ１300

300

10000

【注意事項】

・この設計図は連結平板ブロック水路工に適用する。

・底幅Ｂ＝0.4～2.0ｍに適用する。

標準設計名称 連結平板ﾌﾞﾛｯｸ水路工
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1:n

HWL

1:
n

断面図

1:n

HWL

1:n

HWL

三面張り

根入れ 前垂れ

法勾配 必要アンカーピン(本/㎡)

1.5

1.8

2.0

3.0

0.7

0.6

0.5

0.3

法勾配とアンカーピン本数

・対応流速は4m/sec以下とする。

・製品はL=6.0mが標準であるが、200mm単位で加工可能。

・基本大型車での納入を原則とするが、搬路が狭い場合は、小運搬

を検討する事。
・対応勾配は1:1.5～緩い勾配とする。
・施工はラフタークレーン若しくはバックホウを使用する事。

ポリエステル補強ポリプロピレン製不織布シート

ブロック(3.2kg/個)

ポリエステル補強ポリプロピレン製不織布シート
ブロック(3.2kg/個)

平面図

側面図

ブロックマット製品図(軽量型)
S = 1:200

ブロック詳細図(軽量型)
S = 1:40

平面図

側面図

流れ方向

マット重ね代

マット重ね代

ブロック

ブロック

ブロックマット固定アンカー
D16,L=600

マット重ね代部側面図
S = 1:80

縦方向 横方向

ブロックマット固定アンカー
D16,L=600

アンカー杭詳細図
S = 1:80

ブロックマット固定アンカー
D16,L=600

アンカー打設参考図

ゴビマット固定アンカー

D16,L=600

S = 1:100

標準設計名称 ブロックマット工

H

B
400～500

5
0
0
以

上

1000～1500

300

500

6
0
0

200
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1:n

HWL

1:n

HWL

根入れ前垂れ

断面図

※ 前垂れの場合は軽量型を併用

ブロックマット製品図(階段型)
S = 1:200

ポリエステル補強
ポリプロピレン製不織布シート

ポリエステル補強
ポリプロピレン製不織布シート

ブロック詳細図(階段型)
S = 1:40

平面図

側面図

S = 1:100

法勾配 必要アンカーピン(本/㎡)

1.5

1.8

2.0

3.0

0.7

0.6

0.5

0.3

法勾配とアンカーピン本数

アンカー打設参考図

ゴビマット固定アンカー

D16,L=600

ブロックマット固定アンカー
D16,L=600

ブロック

マット重ね代

ブロックマット固定アンカー
D16,L=600

マット重ね代部側面図
S = 1:80

縦方向 横方向

ブロック

アンカー杭詳細図
S = 1:80

平面図

側面図

・対応流速は4m/sec以下とする。

・製品はL=6.0mが標準であるが、1ブロック単位で加工可能。

・基本大型車での納入を原則とするが、搬路が狭い場合は、小運搬

　を検討する事。
・対応勾配は1:1.5～緩い勾配とする。
・施工はラフタークレーン若しくはバックホウを使用する事。

ブロックマット固定アンカー
D16,L=600

標準設計名称

マット重ね代

15701570

ブロックマット工（階段型）

5
0
0
以

上

1000～1500

330

6
0
0

200

500
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標準設計名称 大型連節ブロック工

(2㎡タイプ)

継手部詳細図

9
9
5

連結線

1
2
0

連結金具

連結線

1.コンクリートの設計基準強度は、σck=21N/㎜2以上とする。
2.ブロック表面に模様を施し、明度証明及びテクスチャー証明を取得したものとする。

標準断面図

L

500

1:N

HWL 1
2
0

1:
N

500

L

b

B

100㎜以上から対応可能。
※使用条件により、ブロック厚は
※表面模様は厚さに含めない。

※ブロック及び連結金具の使用数量が少なく、施工性に優れる2㎡タイプを標準とする。

※ブロックの四隅が合わさる連結可能な部分は、全て連結する。

　連結性能を有すること。
　素地φ13ｍｍ普通鉄線と同等の

995995

L b L 500

1
9
9
5

500

連結金具 (995×1995×120)

(三面張り水路)

ブロック平面展開図

構　造　図

※連結線・連結金具は、共に亜鉛アルミニウム合金メッキ鋼線(東北整備局仕様同等とする)

吸出防止材(t=10㎜)

(但し、土圧が働かない場合は、1:1.0～1:1.5の区間にも適用可能)

3.1㎡～2㎡/個で主に、三面張りや二面張りの排水路に使用される。

4.ブロック四隅を金具連結する事で、屈撓性と追従性を有する構造となる。

5.法面勾配(1:N)は、1:1.5以上の緩い区間に適用する。

大型連節ブロック(995×1995×120)

大型連節ブロック

大型連節ブロック

1995
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標準設計名称 大型張ブロック工

(2㎡タイプ)

継手部詳細図

1995

9
9
5

連結線

1
2
0

120

連結金具

連結線

構　造　図

1.コンクリートの設計基準強度は、σck=21N/㎜2以上とする。
2.ブロック表面に模様を施し、明度証明及びテクスチャー証明を取得したものとする。

標準断面図

※ブロック及び連結金具の使用数量が少なく、施工性に優れる2㎡タイプを標準とする。

※ブロックの四隅が合わさる連結可能な部分は、全て連結する。

　連結性能を有すること。
　素地φ13ｍｍ普通鉄線と同等の

3.1㎡～2㎡/個で、ブロック重量が350㎏/㎡以上を有するブロック。

4.ブロック四隅を金具連結する構造。

(但し、土圧が働かない場合は、1:1.0～1:1.5の区間にも適用出来る。)

6.対応流速は4～8m/s。

※連結線・連結金具は、共に亜鉛アルミニウム合金メッキ鋼線(東北整備局仕様同等とする)

ブロック平面展開図

5
0
0
～ 1
0
0
0

根
入

れ

河床面

1:N

L

均しコンクリート
プレキャスト基礎又は現場打基礎

吸出防止剤(t=10㎜)

大型張ブロック
(350㎏/㎡以上)

HWL

1995300

9
9
5

(995×1995×120)

均しコンクリート

プレキャスト基礎又は現場打基礎

連結金具

300小口止 小口止

※概ね、50mに一カ所「隔壁工」を設ける。

5.法面勾配(1:N)は1:1.5以上の緩い区間に適用する。

大型連節ブロック

大型連節ブロック
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標準設計名称 大型化積ブロック工

20
0～

30
0

1
0
0

300

1:
N

1:
(N
-0
.1
)

控長 300

1:
(N
-0
.1
)

1:
N

20
0～

30
0

1
0
0

控長

直
高

H

地盤面

1
0
0

天端コンクリート

胴込コンクリート

裏込材

不透水層

均しコンクリート

基礎砕石

2%程度

大型化積ブロック

天端コンクリート

河床面

直
高

H

1
0
0

根
入

平常水位

2%程度

均しコンクリート

水路・河川護岸としての標準構造図道路擁壁としての標準構造図

天端コンクリート

300
小口止

(t=10㎜)
伸縮目地

(t=10㎜)
伸縮目地 伸縮目地

(t=10㎜)

小口止
300

均しコンクリート

プレキャスト基礎
(現場打基礎)

B A

A A

A

A

B

A

裏込材

大型化積ブロック

胴込コンクリート

水抜孔φ50㎜
(2㎡～3㎡に1ヵ所)

(2㎡～3㎡に1ヵ所)
水抜孔φ50㎜根

入

プレキャスト基礎又は現場打基礎
プレキャスト基礎又は現場打基礎

擁壁・護岸勾配の違いによるブロック控長と直高適用範囲
(擁壁工指針参照)

擁壁・護岸勾配(1:N) 1:0.3 1:0.4 1:0.5

500㎜ - ～3m ～5m

控長 750㎜ ～4m ～5m ～7m

1000㎜ ～5m ～7m ～8m

※水抜孔は、2～3㎡に1ヵ所設ける。
(水路や河川の場合は、平常水位以上に設ける。)

(参考)ブロック展開図

注2:背面からの土圧が小さい場合(良質土使用が前提)に適用出来る。
注3:通常のブロック積擁壁に準じて「経験に基づく設計法」による。 ※伸縮目地は、最大10m以内に1ヶ所設ける。

注1:上表は、嵩上盛土高が直高の1/2程度以下まで適用出来る。

(良質土又は地山)

吸出防止材(t=10㎜)
吸出防止材(t=10㎜)

1.ブロック間の結合に、かみ合わせ構造や突起等を用いたり、胴込コンクリートで練積にした形式。
2.コンクリートの設計基準強度は、σck=21N/㎜2以上とする。
3.ブロック表面に模様を施し、明度証明及びテクスチャー証明を取得したものとする。

図－46



【注意事項】

Ｂ Ｈ

３００

３６０

４５０

６００

３００

３６０

４５０

６００

３００型

３６０型

４５０型

６００型

呼び名 Ｂ１

３８０

４４０

５４０

７００

・この設計図は、Ｕ型側溝工に適用する。

標準設計名称 Ｕ型側溝工

ＬＣ

均しコンクリ－ト

断　面　図

側　面　図

均しコンクリ－ト

鉄筋コンクリートＵ型

モルタル処理

（１：２）

Ｂ１

Ｈ

5
0

1000

Ｂ

5 5

図－47



【注意事項】

Ｂ Ｈ

３６０

３６０

４５０

６００

３５０

４１０

５２０

６８０

３００型

３６０型

４５０型

６００型

呼び名 Ｂ１

３８０

４４０

５４０

７００

・この設計図は、落蓋式Ｕ型側溝工に適用する。

標準設計名称 落蓋式Ｕ型側溝工

断　面　図

側　面　図

ＬＣ

鉄筋コンクリートＵ型（落蓋式）

均しコンクリ－ト

均しコンクリ－ト

モルタル処理

（１：２）

Ｕ型用蓋

5
0

Ｂ１

Ｂ

10005 5

Ｈ

図－48



断　　面　　図

目　地　部側　　面　　図

無筋コンクリート

可変側溝　Ｂ×Ｈ

基礎材

均しコンクリート

無筋コンクリート

均しコンクリート

モルタル処理

（１：２）

平　　面　　図

モルタル処理

（１：２）

基礎材

Ｈ
1
0
0

5
0

Ｂ

Ｂ1

100 100

2000 55

Ｈ

2000

Ｔ

Ｂ

【注意事項】

・この設計図は、可変勾配水路工に適用する。

・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄの最小厚は、５０ｍｍとする。

標準設計名称 可変勾配水路工

・縦断図は別途設計図面による。
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【注意事項】

・この設計図は、排水路工に適用する。

・Ｂは、0.3m以上とする。

標準設計名称 排水土水路工

1:0.5

第　　１　　種

1:Ｎ1:
0.
5

1:
Ｎ

1:0.51:Ｎ

1:
Ｎ

1:Ｎ

第　　２　　種

第　　３　　種

Ｎ：法勾配

Ｎ：法勾配

Ｎ：法勾配

1:
Ｎ

　Ｂ１Ｂ

Ｂ
Ｈ

Ｈ

Ｂ１

Ｈ

Ｂ

図－50



排水接続工

排水接続工

排水接続工

排水接続工

A

A

Ｂ型ヒューム管　Ｌ

ＨＰ．φＤ Ｄ

４００

Ｈ１

１２０ １５０

Ｈ２ Ｈ３

２７０ ９００

Ｂ１ Ｂ２

１１７０

４５０ １４０ １５０ ２９０ １２９０

５００ １５０ ２００ ３５０ １５５０

１０００

１２００

６００ １８０ ３８０ １６８０１３００

７００ ２１０ ４１０ １８１０１４００

８００ ２４０ ４４０ １９９０１５５０

９００ ２７０ ４７０ ２１２０１６５０

３００ ３００ ６００ ２２５０１６５０１０００

２００

２００

２００

２００

H
3

H
1

H
2

１２０°

基礎材

基礎材

断　　面　　図

平　　面　　図

一　　覧　　表A　～　A

（別途計上）

（別途計上）（別途計上）

（別途計上）

（ Ｌ = Ｎ本 × ＠2,430 ）

Ｂ型ヒューム管　Ｌ

・掘削深２ｍ未満は法勾配  １：0.3

・掘削深２ｍ以上は法勾配  １：0.5

Ｂ１ Ｂ２

９６０ １１２２

１２３４

１４９０

１０６０

１２８０

１６０８１３８０

１７２６１４８０

１８９４１６３０

２０１２１７３０

２１３０１７７０

法勾配１：０．５ 法勾配１：０．３

・この設計図は、排水暗渠工に適用する。

B1

B2

【注意事項】

・ＨＰはφ４００～φ１０００に適用する。

・排水接続工は別図とする。

標準設計名称 ＨＰ暗渠工　
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排水接続工

排水接続工

排水接続工

排水接続工

A

A

H
1

H
2

H
3

鉄筋コンクリート

基礎材

HP.φD  L

Ｂ型ﾋｭｰﾑ管　L

ＨＰ．φＤ

鉄筋コンクリート

Ｄ

４００

Ｈ１

２４０ １２０

Ｈ２ Ｈ３

３６０ ６７０

Ｂ１ Ｂ２

８７０

①鉄筋本数

４５０ ２７０ １４０ ４１０ ９３０

５００ ３００ １６０ ４６０ １０４０８４０

６００ ３５０ ５４０ １１５０９５０

７００ ４１０ ６３０ １２９０１０９０

８００ ４７０ ７２０ １４３０１２３０

９００ ５３０ ８１０ １５８０１３８０

５９０ ３１０ ９００ １７２０１５２０１０００

１９０

２２０

２５０

２８０

７３０

均しコンクリート

均しコンクリート

基礎コンクリート配筋図

Ｄ１３ Ｄ１３

・排水接続工は別図とする。

（別途計上）

（別途計上）（別途計上）

（別途計上）

(L=N本×@2430)

４

５

５

６

６

７

８

９

基礎材

・この設計図は、排水暗渠工に適用する。

ピッチ200以内

1
0
0 5
0

B1

B2

【注意事項】

断　　面　　図

平　　面　　図

一　　覧　　表

A　～　A

標準設計名称 ＨＰ暗渠工（半巻きタイプ）

B2

B1

H
3
-
H
1
 
/
 
2

H
1

H
3

50

L - 200

50

5050 B1-100

N@250以内
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【注意事項】

・排水接続工は別図とする。

標準設計名称 【被災地】排水ﾎﾞｯｸｽ暗渠工

排水接続工

排水接続工

排水接続工

排水接続工

A

A

鉄筋コンクリート

基礎材

鉄筋コンクリート

Ｂ

８００

９００

１０００

１１００

１３００

１４００

Ｈ Ｂ１

１２５０

１３５０

１４５０

１５５０

１７５０

１９００ ２１００

１９５０

Ｂ２ 1 本 の 長 さ

８００

９００

１０００

１１００

１３００

１４００

１４５０

１５５０

１６５０

１７５０

ＢＯＸ（Ｂ×Ｈ）

1 D13

2

1 D13

2 D13

B1

5050

B1-100

B1

1
5
0

5050

基礎コンクリート配筋図

ボックスカルバート　Ｌ

断　　面　　図

平　　面　　図

一　　覧　　表
A　～　A

均しコンクリート

均しコンクリート

（ Ｌ = Ｎ本 × ＠1,500又は＠2,000 ）

ボックスカルバート　Ｌ

２０００

２０００

２０００

２０００

２０００

２０００

B1-100

①鉄筋本数

７

８

８

９

１０

１０

※ ※

（別途計上）（別途計上）

１５００ ２０００ ２２００１５００ ２０００ １１

１２００ １６５０１２００ １８５０ ２０００ ９

７００ １１５０７００ １３５０ ２０００ ７

６００ １０５０６００ １２５０ ２０００ ６

基礎材

・この設計図は、排水暗渠工に適用する。

ピッチ200以内

1
0
0

Ｂ１

Ｂ２

100100

100

5
0

B

h
[
Ｇ

]

7
5

1
5
0

 
H

D13N
＠

2
5
0

ﾋﾟｯﾁ250以内
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A

A

９００

８００

７００

６００

５００

Ｂ（ｂ） Ｌ ｈ

５００

６００

７００

８００

９００ ０～４００

△Ｈ Ｂ１ Ｂ２

８８０

９７０

１０７０

１１７０

１２７０

２０００

２０００

２０００

２０００

２０００

０～４００

０～４００

０～４００

０～４００ ２３００

２３００

２３００

２３００

２３００

備　　考

排水フリューム

基礎材

排水フリューム落差工桝

排水フリューム

排水フリューム

排水フリューム落差工桝排水フリューム

排水フリューム落差工桝

L

L

b b

h

h

1
0
0

1
0
0

B
△

Ｈ

断　　面　　図

平　　面　　図

一　　覧　　表

A　～　A

基礎材
100100

B2

B0

b

【注意事項】

・Ｂ＝５００～９００（△Ｈ＝０～４００）に適用する。

・この設計図は、排水落差工に適用する。

標準設計名称 排水落差工

B3

3
0
0

Ｂ１

図－54



グレーチング部詳細図

Ｉ32又はＩ38

(設計表示による)

標準設計名称 【被災地】排水接続工(接続桝)

接 続 桝 規 格

Ａ

　７００

　８００

Ｂ

　６００

　７００

　８００

Ｈ

　６００

　８５０

１２００

１６００

　７００

１２００

１４００

１６００

　８００

１０００

１２００

１４００

１４００

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(亜鉛ﾒｯｷ)規格

Ｉ32×Ｔ5×3　ｸﾛｰｽﾞ(1枚)

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

Ｂ１

　８５０ 　　〃

　６００

１１００

１２００

　〃１６００

１２４０

１０００

１０００

１３００

　８００

１０００ 　　〃

　〃

Ｉ38×Ｔ5×3　ｸﾛｰｽﾞ(2枚)

１０００

１２００

１４００

１６００

　９００ 　９００

　〃

　〃

　〃

　〃

１２００ １２００

　９００

１２００ 　　〃

１２００

１４００

１６００

１０００

１４４０

１５００ 　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

１５００

１８００

２０００

　〃

１７００

１５００

　〃１５００１３００ １３００

　〃１３００

１５００ １５００ ２１００

１０００

【注意事項】

・この設計図は、排水暗渠工の呑吐口・曲部工・落差工・

合流工等に適用する。

・車道用グレーチングの場合は別途設計図面による。

１４００

１８００

・接続桝は□600×H600から□2500×H2000まで製造されて

いるので適用について検討すること。また，下表以外の

規格を使用する場合は別途設計図面による。

・接続桝開口部の取扱いに留意すること。

b
2

b3

排水フリューム

グレーチング

排水フリューム

基礎材
基礎材

排水フリューム 排水フリューム

排水フリューム

桝加工

排水フリューム

接続桝
接続桝

接続桝接続桝

Ｂ Ｂ

B1 B1

H
1
0
0

H
1
0
0

h h

平　　面　　図

Ａ b
1 Ａ b
1

断　　面　　図

100100 B0

300 H
0

H
1

H
2

h
1
[
I
]

[K]

[L]

1:N1

1:
[J

]

300-100*N1-100
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柵渠止水板 枚数

１種

ｂ ｈ

５００未満 ５００未満

h

柵渠止水板

b

柵渠止水板

排水フリューム

排水フリューム

備　　考名称

７００×４５０×７０ １

２種 ５００～６００ ５００～６００ ７００×４５０×７０ ２

断　　面　　図

平　　面　　図

一　　覧　　表

【注意事項】

・この設計図は排水末端工に適用する。

・排水フリューム300型～600型の水路に適用する。

標準設計名称 排水末端工
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後
面

後
面

前
面

前
面

1
0
0

1
0
0

305

285 285

1
5
0

3
0
0

310 310

5
0
0

1
5
0

305

7
5

7
5

1
0
0

1
0
0

1
5
0

1
5
0

φ50程度

φ50程度

落水工桝蓋 コルゲートパイプ

φ150

平　　面　　図

標準設計名称 落　水　工

・この設計図は、水田の落水工に適用する。

【注意事項】

325

落水工桝Ⅲ型又は深型

面　積 箇所 備　　考

１

２

３

40 a 未満

40 a ～ 80 a

80 a ～ 1.2ha

標準設置箇所数

断　　面　　図 断　　面　　図

L

コルゲートパイプ

φ150

落水工桝Ⅲ型

5
0

4
0
0

L

コルゲートパイプ

φ150

落水工桝蓋

5
0

6
0
0

290

280

落水工桝蓋

落水工桝Ⅲ型用

落水工桝Ⅲ型

ツースリット

ツースリット

落水工桝Ⅲ型深型用

ツースリット

落水工桝Ⅲ型深型

落水工桝Ⅲ型深型

木製堰板（前面） 木製堰板（前面）

木製堰板（後面） 木製堰板（後面）

木製堰板加工図【参考】

木製堰板(前面)

木製堰板（後面）

木製堰板設置後断面図

木製堰板設置後断面図

落水工桝Ⅲ型用 落水工桝Ⅲ型用

前面(開口なし) 後面(開口あり)

前面(開口なし) 後面(開口あり)

落水工桝Ⅲ型深型用 落水工桝Ⅲ型深型用

※木製堰板の分割数や開口の口径については発注者に確認すること。
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平　　面　　図

吸水渠

吸水渠

吸水渠

集
水

渠

2次埋戻

吸水管（ポリ有孔管）

吸水渠断面図

モミガラ 吸水管（ポリ有孔管）

モミガラ

補助吸水渠断面図

2次埋戻

【注意事項】

・標準勾配は1/500とする。

・この設計図は，暗渠排水工の吸水渠工及び

補助吸水渠工に適用する。

吸　水　渠　工標準設計名称

1次埋戻(10cm程度) 1次埋戻(10cm程度)

・2次埋戻は、トラクタ車輪により転圧を行うものとする。

・1次埋戻は、もみがら投入後の飛散防止と腐蝕化抑制の

ため10cm程度埋戻し、その後人力にて２往復踏圧する。

150

平
均

　
6
0
0
～

9
0
0

150

 
3
0
0

平
均

　
4
0
0
～

7
0
0

 
3
0
0

補助吸水渠

水閘工
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平　　面　　図

2次埋戻

1次埋戻

集水管（ポリ無孔管）

断　　面　　図

吸水渠

吸水渠

吸水渠

集
水

渠

・標準勾配は1/500とする。

【注意事項】

・この設計図は，暗渠排水工の集水渠工に適用する。

・１次埋戻は、人力により30cm以下に巻出し、人力により

転圧を行うものとする。

・2次埋戻は、トラクタ車輪により転圧を行うものとする。

標準設計名称 集　水　渠　工

150

3
0
0平
均

　
7
0
0
～

1
0
0
0

水閘工
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平　　面　　図

水閘（塩ビ製）

吸水防止マット

異種管用ソケット

吐出管（塩ビ管）

300×300(t=1m/m)

断　　面　　図

水　　閘　　種　　別 水　　閘　　高　　さ

１．８ｍ

１．０ｍ

１．３ｍ

１．５ｍ

通 常 水 閘　１．５ｍ収　納　式　水　閘

通　常　式　水　閘

300

人力タコ埋戻

バックホウ掘削
平

均
掘

削
深

水
閘

高

吐出管長

・標準勾配は1/500とする。

【注意事項】

・この設計図は，暗渠排水工の水閘工に適用する。

・埋戻しは、人力により30㎝以下に巻出し、人力等により

転圧を行うものとする。

水　閘　工標準設計名称

水閘工
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平　　面　　図

埋　戻

断　　面　　図

モミガラ

・埋戻は、トラクタ車輪により転圧を行うものとする。

【注意事項】

標準設計名称 もみがら補助暗渠工

・施工ピッチは設計図書による。

150

5
0
0

2
0
0
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吸水管

吸水渠断面図 集水渠断面図
平

均
Ｈ

モミガラ

集水管

1次埋戻

2次埋戻

水閘（塩ビ製）

吸水防止マット

吐出管（塩ビ管）

Ｈ＝1.5ｍ

300×300(t=1m/m)

水閘部断面図

１　　種

吸水管

吸水渠断面図 集水渠断面図

平
均

 
Ｈ

集水管

1次埋戻

2次埋戻

２　　種

（ＶＵ有孔管）

（ＶＵ無孔管）

（ポリ有孔管）

（ＶＵ無孔管）

・適用口径は50㎜～125㎜とする。

平
均

 
Ｈ

平
均

 
Ｈ

2次埋戻

2次埋戻

C-40,RC-40

吐出管長

【注意事項】

・この設計図は，暗渠排水工の湧水処理工に適用する。

・標準勾配は１／５００とする。

・集水渠の１次埋戻は、人力により30cm以下に巻出し、

人力等により転圧を行うものとする。

標準設計名称 湧水処理工

・２次埋戻は、コンパクタ等により転圧を行うものとする。

300

300
300

300
 
3
0
0

 
3
0
0

 
3
0
0

 
3
0
0
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袖レール

ビーム

ブラケット

支柱

組　立　図

（直立型） （傾斜型）

【注意事項】

・施工位置、施工延長は計画平面図による。

・この設計図は、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ工に適用する。

Gr-C-4E Gr-C-4ES

4,000 4,000

6
0
0

6
0
0

Gr-B-4E Gr-B-4ES

ガードレール工（土中用）標準設計名称
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【注意事項】

パイプ

支柱

支柱

パイプ

埋込み

B

中央パイプ
路面から

中心高さ
制定の
記号

ガ－ドパイプの構造諸元表

標準

深さ

種

別

道路協会

ブラケット

2
3
0
0
(
B
P
)

GP-CP-2E 48.6C 2.4 3 150 3.5 114.3 4.5 140 2.0 42 3.0 264 60 3.2 60

・この設計図は、車道用ガードパイプ工に適用する。

・施工位置、施工延長は計画平面図による。

パ  イ  プ

外径

GP-BP-2E 48.6

外径厚さ パイプパイプ
本  数 間  隔

断面積 厚さ 間隔 外径 厚さ 厚さ長さ 長さ

(㎝)(本)

支  柱 継  手 ブラケット

3.2 3 150 4.6 114.3 4.5 150 2.0 40 4.3 264 60 3.2 60

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm)(cm/本) (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

48.6φ×2410-16 φ

インナースリーブ

組　立　図

200020002000

8
0
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1
4
0
0
,
1
5
0
0

2
2
0
0
(
C
P
)

114.3φ

4
5
0

1
5
0

6
0
0

2
0
0

1
5
0

5
0

40 30

19681968

30 40

標準設計名称 ガードパイプ工(土中用)

ソデパイプ
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【注意事項】

現地盤

金　鋼

胴　縁

番　線

胴　縁

現地盤

金　鋼

胴　縁

番　線

胴　縁

主　柱

主　柱

現地盤

金　鋼

胴　縁

番　線

胴　縁

主　柱

ＡⅠ型

ＡⅢ型

主　柱

胴　縁

アンカーブロックＡ

2000

主柱

2000

1
,
0
0
0

9
0
0
以

上
1
0
0
以
下

主柱

1
,
1
0
0
以

上
1
0
0
以

下

1
,
2
0
0

2000

1
,
4
0
0
以

上
1
0
0
以

下

1
,
5
0
0 主柱

・この設計図は、ネットフェンス工に適用する。

4
5
0

1
8
0

2
0
0

以
上

1
0
0

以
下

基礎構造図

アンカーブロック設置の場合

ＡⅡ型

モルタル（1:2）

・ネットフェンスはメッキ着色塗装製とする。

・施工位置、施工延長は計画平面図による。

ネットフェンス工標準設計名称
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1 2

3

3
0

1
5

門
柱

　
L
5
0
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5
0
×

6
銅縁 L-50×50×4

中帯 R-4×75

金鋼 φ3.2(＃10)×50

1 2

3

門
柱

　
L
5
0
×
5
0
×
6

銅縁 L-50×50×4

中帯 R-4×75

金鋼 φ3.2(＃10)×50

3
0

1
5

Ⅰ型

Ⅱ型

Ⅲ型

H100

H120

H150

寸　　法
呼　　称

1000

1200

1500

1220

1420

1770

 205

 205

 255

 970

1170

1470

 250

 250

 300

 250

 250

 300

 500

 500

 600

H A B C 1 2 3

一　覧　表

・この設計図は、ネットフェンス門扉工に適用する。

１：２

・材料はメッキ着色塗装製とする。

・施工位置は計画平面図による。

G ×G 

G

C H
B

A

90020

980

10

G ×G 

G

C H
B

A

209001090020

1,900

G G G

【注意事項】

標準設計名称 ネットフェンス門扉工

モルタル
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デリネーター 標準図

土　中　用（１種）

ネーム

ガードレール用（２種）

G.L

ガードレール用デリネーター

（両面）φ70以上

【注意事項】

（焼付）

（別施工）

(両面)φ70以上

・この設計図は、デリネーター工に適用する。

標準設計名称 デリネーター工

・施工位置については別途設計図面による。

9
0
0

6
0
0

9
0
0

1
5
0
0

2
0
0

3
0
0

合成樹脂製土中用

ねかせ

ガードレール

反　射　体
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・この設計図は、標識設置工に適用する。

区　　分

標準分類

根入れ長さ　h1

標識柱長さ

警戒標識

１枚

60

2枚

350

90

400

路側式の道路標識基礎の根入れ長さ（基礎幅50㎝）

（単位：㎝）

【注意事項】

2
,
5
0
0
以

下
根

入
れ

長
さ

警戒標識

道 路 標 識

ｈ
1

歩

道

側

車

道

側

無筋コンクリート

500×500×h1

60.5φ×2.3

標識柱

シール

500

表示は特記仕様書による

700

・基板はアルミ製とし、標識柱は路側用鋼管柱

　（静電粉体塗装）とする。

警戒標識等設置工標準設計名称

1
0
0

基礎材

図－68



注

意

一面鏡

正面図 側面図 平面図 正面図

二面鏡

道路反射鏡（丸型）

区　　分 支 注 径 支 注 厚 支注長h1 基礎根入れh2鏡　　径

㎜
一 面 鏡　　　８００

二 面 鏡　　　８００

φ ㎜
　７６.３

　８９.１

㎜
　３.２

　３.２

㎜
４０００

４４００

㎜
　９００

１２００　

・鏡面はステンレス反射鏡（SUS304）とする。

・付属材料は支柱、キャップ、アンカーボルト、

注意プレート、取付金具、ボルト類一式である。

6
0
0

2
,
5
0
0
（

標
準

）

500

基礎材

500

700 700

・この設計図は、カーブミラー工に適用する。

【注意事項】

カーブミラー工標準設計名称

h
1

h
2

h
2

1
0
0

1
0
0
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安定器取付口

テーパーポール（鋼製）

ベースプレート（８ｍ）円孤形

円弧形寸法

ナトリウム　220W

無筋コンクリート

基礎材 Ｃ10Ａ－Ｄ 10,000 75 215

w1

4-φ28ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ穴

10

10

2
0
0

2
0

2
2

3
0
0

4
0
0

300

400

12
20

2
0

※
(
2
8
)

2,100

L

2,100

ベースプレート（１０ｍ）

4-φ30ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ穴

10

10

2
0
0

2
0

2
5

3
0
0

4
0
0

300

400

12
20

2
0

1,500

h3

2,030

700

w1

700

500

w2

500

基礎工寸法

Ｃ８Ａ－Ｄ

Ｃ10Ａ－Ｄ

・この設計図は、道路照明燈工に適用する。

・設置位置は計画平面図による。

Ｃ８Ａ－Ｄ 8,000 75 167

h1 d2d1

【注意事項】

道路照明燈工標準設計名称

1
0
0

h
3

 
h
1

L

w2

d
1

 d
2

5
ﾟ

ネームシール

鋼管ﾃｰﾊﾟﾎﾟｰﾙ（亜鉛ﾒｯｷﾍﾞｰｽ一式）

自動点滅器
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890

4
4
0

500

φ60.5

φ9×250ネカセ

キャップ

1
,
5
0
0

（
ポ

ー
ル

）

ポール

φ
30

0

２種（線形誘導標）

φ60.5×t2.3×1500

種　別

１種

２種  890× 440

サイズ

φ60.5×2400 複柱式

支　　柱 基礎寸法

 900×600×500

【注意事項】

１種（視線誘導標）

φ300 φ60.5×1500 －

デリネーター布設土柱式

デリネーター布設コンクリート式二柱

・この設計図は、誘導標工に適用する。

・施工位置は計画平面図による。

900 100100

1100

600 100100

800

標準設計名称 誘　導　標　工

※基礎材は必要な場合（２種）に表示
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1
0
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1
0
0

基礎材
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止め金具　Ｂ300×φ19

ポリエチレン系

ロープ(φ12) L=B×1.5

流水方向
ＣＬ ＣＬ

平　面　図
S=1/50

φ12ロープ

合成樹脂製

ロープ詳細図

黒色 黄色

安　全　ロ　ー　プ

【注意事項】

S=1/10

樹脂被覆付

うき詳細図（参考）

（ステップ用）

1
9
0

196

3
3

・ロープの材質はポリエチレン系エチレンロープ

又は、これに準ずるものとする。

・安全ロープの長さは、ロープ取付部間水平長 × 1.5

の長さとする。

・この設計図は、安全ウキ工に適用する。

標準設計名称 安全ウキ工

・施工位置は別途設計図面による。

Ｂ
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正　面　図 側　面　図

Ａ部詳細

Ａ部詳細図

平　面　図 ｱﾙﾐｽﾗｲﾄﾞﾁｬﾝﾈﾙ
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850 1,700 850

3,400

700
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100 2,000

2,200

100 100

700

2
,
0
0
0 5
0

2

55

1
0 2
3

4 4.5 4

12.5

3

ツメボルト

H-150

22 31.5 18.5

50

1
1 1
8

7
8

7

2
2

ツメボルト詳細図

L-50×50×6

【注意事項】

B　～　B
S=1/6S=1/1S=1/40

S=1/6S=1/40S=1/40

B

基礎材

B

基礎材

・この設計図は、事業看板工に適用する。

100

2600

標準設計名称 事業看板工

名　称 材　 　料 仕　上 備　　　　考

標識板

基板材質は、アルミニ

ウム合金板で、厚さ

2.0㎜とする。

表面にメラ

ミン焼付塗

装を行う。

下地は、(社)日本塗料

工業会昭和62年度

(1982)Mのとする。

文　字
文字は、スコッチカル

による貼付とする。

文字は、ナ

ールＤ体と

する。

スコッチカル3650

（白）

補助材
アルミスライドチャン

ネル

スポット溶接にて接

合

Ｈ　鋼
150×150×7×10

L=4.700(31.5rq/m)

溶融亜鉛め

っき仕上と

する。

JIS H 8641

HDZ　55

取　付

金　具

ツメボルトによる取付

とする（Ｈ鋼との接点

を全箇所止め）

〃

〃

四角ボルト付

（3/8×32）

基　礎

基礎は、コンクリート

使用による独立フーチ

ング基礎とする。

(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)

・仕様は、次のとおりとする。

・施工位置は別途設計図面による。
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250 250500

7
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1
3
0
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,
1
8
0
0
,
2
3
0
0

1,000

ＡＲ板Ｔ=2㎜

合成樹脂系メラニン焼付

Uバンドφ60.5用

10×35SS

アルミ製Uバンド

2
5

4
0

5
0

5 5

アルミ製スライド

50×55×1000

2
5

2
5

2
0

柱上蓋プラスチック製

T=2㎜

基礎寸法

Ｗ Ｗ H1

300×300×800

300×300×900

300×300×1000

基礎工の寸法表

【注意事項】

１　種

２　種

３　種

種　別 設計風速Ｈ

600

1100

1600

40 m/s

40 m/s

40 m/s

・この設計図は、水難防止看板工に適用する。

100100 200

φ61×2 ×2000,2500,3000

合成樹脂被覆鋼管

水難防止看板工標準設計名称

・施工位置は別途設計図面による。
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基礎材

基礎材

図－74



（宮城県）

民地側 官地側

ネーム

1
,
0
0
0

120 120

1
,
0
0
0

・ネーム（宮城県）及び、頭部塗装（赤にて露出部）等

【注意事項】

宮
城
県

を含む。

H

・埋設深（Ｈ）は監督職員の指示による。

・この設計図は、用地境界杭工に適用する。

用地境界杭工標準設計名称

・設置箇所は別途設計図面による。

境界杭（コンクリート製）
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